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EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA COBERTURA DE LA DEMANDA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GWh

(1)  Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13/08/2012.  
(2)  Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

      
   ENE FEB MAR ABR MAY JUN

  Hidráulica 2.752 3.243 4.281 4.964 3.322 2.794 

  Nuclear 4.804 4.622 5.436 4.655 4.172 4.517 

  Carbón 3.073 2.585 1.352 983 2.046 2.662 

  Fuel / gas 0 0 0 0 0 0 
  Ciclo combinado 2.683 2.017 1.548 1.166 1.683 1.419
 Régimen ordinario 13.312 12.467 12.618 11.768 11.223 11.392
  Consumos en generación -516 -460 -412 -370 -408 -455 

  Hidráulica 667 688 842 845 780 659 

  Eólica 6.292 5.341 5.749 4.397 3.932 3.827 

  Solar fotovoltaica 419 501 531 725 833 886 

  Solar termoeléctrica 113 204 125 301 499 647 

  Térmica renovable 436 415 453 421 438 392 

  Térmica no renovable 3.001 2.690 2.882 2.783 2.818 2.651
 Régimen especial 10.928 9.838 10.583 9.473 9.300 9.063
 Generación neta 23.724 21.845 22.789 20.871 20.116 20.000
  Consumos bombeo -698 -563 -1.052 -873 -453 -385 

  Enlace Península-Baleares (1) (2) -109 -91 -84 -88 -84 -113 

  Intercambios internacionales (2) -364 -642 -430 -411 -132 -359

  Demanda (b.c.) 22.553 20.549 21.222 19.498 19.447 19.144
      
   JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL

  Hidráulica 2.388 1.926 1.684 1.760 2.554 2.302 33.970
  Nuclear 5.383 5.276 4.975 4.557 4.257 4.173 56.827
  Carbón 5.584 4.675 4.856 4.310 2.690 4.990 39.807
  Fuel / gas 0 0 0 0 0 0 0
  Ciclo combinado 2.277 2.428 2.294 2.617 2.104 2.854 25.091
 Régimen ordinario 15.632 14.305 13.809 13.244 11.605 14.319 155.695
  Consumos en generación -688 -637 -633 -596 -466 -628 -6.270
  Hidráulica 535 403 303 343 523 511 7.099
  Eólica 2.844 3.411 3.214 3.964 6.424 4.943 54.338
  Solar fotovoltaica 930 857 724 603 489 417 7.915
  Solar termoeléctrica 759 662 479 294 199 158 4.442
  Térmica renovable 432 417 398 404 413 444 5.064
  Térmica no renovable 2.657 2.097 2.532 2.609 2.602 2.666 31.989
 Régimen especial 8.156 7.847 7.651 8.217 10.650 9.140 110.846
 Generación neta 23.100 21.515 20.827 20.865 21.789 22.831 260.271
  Consumos en bombeo -257 -232 -212 -306 -348 -581 -5.958
  Enlace Península-Baleares (1) (2) -146 -157 -114 -109 -86 -88 -1.269

  Intercambios internacionales (2) -1.060 -518 -822 -679 -893 -421 -6.732

  Demanda (b.c.) 21.638 20.608 19.680 19.772 20.462 21.741 246.313

( SIGUE ... )
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COBERTURA DE LA DEMANDA
SISTEMA PENINSULAR 02

CURVA MONÓTONA DE CARGA MW

 45.000

 40.000

 35.000

 30.000

 25.000

 20.000

 15.000

 10.000

 5.000

 0

         Nuclear         Carbón         Fuel/gas         Ciclo combinado         Hidráulica         Régimen especial         Importaciones       Demanda

1 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 8.760
HORAS



RÉGIMEN ORDINARIO
SISTEMA PENINSULAR03

36

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

ESPAÑOL
2013

03
RÉGIMEN 

ORDINARIO
SISTEMA PENINSULAR

Variaciones de potencia en el equipo 
generador

Producción hidroeléctrica por cuencas

Energía producible hidráulica diaria 
durante 2013 comparada con el
producible medio histórico

Energía producible hidroeléctrica 
mensual

Evolución mensual de las reservas 
hidroeléctricas

Valores extremos de las reservas

Evolución anual de la producción 
hidroeléctrica en b.a.

Evolución anual de la energía 
producible hidroeléctrica

Potencia instalada y reservas 
hidroeléctricas a 31 de diciembre 
por cuencas hidrográfi cas

Evolución de las reservas 
hidroeléctricas

Evolución de las reservas 
hidroeléctricas anuales

Evolución de las reservas
hidroeléctricas hiperanuales

Producción en b.a. de las centrales 
de carbón

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de carbón 2012

38

39

40

42

41

43

44



RÉGIMEN ORDINARIO
SISTEMA PENINSULAR 03

37

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de carbón 2013

Producción en b.a. de las centrales 
de carbón por tipo de combustible

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de fuel/gas 2012

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de fuel/gas 2013

Producción en b.a. de las centrales 
de ciclo combinado

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de ciclo combinado 2012

Utilización y disponibilidad de los 
grupos de ciclo combinado 2013

Producción en b.a. de los grupos 
nucleares

Utilización y disponibilidad de los 
grupos nucleares 2012

Utilización y disponibilidad de los 
grupos nucleares 2013

Utilización y disponibilidad de las 
centrales térmicas

Comparación de la demanda diaria 
en b.c. con la indisponibilidad 
diaria del equipo térmico

45

46

47

49

51

52

53

54



38

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

RÉGIMEN ORDINARIO
SISTEMA PENINSULAR03

 GRUPOS TIPO FECHA POTENCIA (MW)

 Meirama Carbón febrero-13 17,5  

 Las Picadas 1 Hidráulico abril-13 2,3  

 Total altas   19,8  

 Castrelo 2 Hidráulico mayo-13 1,0  

 San Esteban II Hidráulico febrero-13 1,7  

 Total bajas   2,7         

  Saldo   17,0

VARIACIONES DE POTENCIA EN EL EQUIPO GENERADOR

   
 CUENCA MW  2012 2013 %13/12 2012 2013 %13/12

 Norte 4.879 5.878 11.669 98,5 4.798 11.298 135,5

 Duero 3.887 5.098 7.531 47,7 2.500 7.968 218,7

 Tajo-Júcar-Segura 4.343 2.728 5.034 84,5 934 4.280 358,1

 Guadiana 226 184 273 48,5 58 378 549,6

 Guadalquivir-Sur 1.025 773 1.224 58,3 367 889 142,4

 Ebro-Pirineo 3.425 4.793 8.239 71,9 4.065 7.818 92,3         

  Total 17.785 19.455 33.970 74,6 12.722 32.631 156,5

PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA POR CUENCAS
 POTENCIA PRODUCCIÓN (GWh) PRODUCIBLE (GWh)
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   GWh  ÍNDICE  GWh  ÍNDICE  
  MENSUAL  ACUMUL.    MENSUAL  ACUMUL.   MENSUAL  ACUMUL.  MENSUAL  ACUMUL.

 Enero 852 852 0,22  0,22  3.828 3.828 0,99  0,99 

 Febrero 671 1.523 0,16  0,19  3.480 7.309 0,86  0,92 

 Marzo 634 2.157 0,19  0,19  6.538 13.847 1,96  1,23 

 Abril 1.608 3.765 0,54  0,26  5.608 19.454 1,89  1,37 

 Mayo 2.419 6.184 0,87  0,36  3.074 22.528 1,11  1,33 

 Junio 884 7.069 0,41  0,37  2.094 24.622 0,98  1,29 

 Julio 336 7.404 0,37  0,37  1.165 25.787 1,28  1,29 

 Agosto 176 7.581 0,40  0,37  628 26.414 1,43  1,29 

 Septiembre 585 8.165 0,98  0,39  649 27.063 1,09  1,28 

 Octubre 651 8.816 0,46  0,39  1.464 28.527 1,03  1,27 

 Noviembre 1.531 10.347 0,72  0,42  2.014 30.541 0,95  1,24 

 Diciembre 2.375 12.722 0,78  0,46  2.089 32.631 0,69  1,18 

 2012 2013
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   2012   2013
 ANUALES HIPERANUALES CONJUNTO ANUALES HIPERANUALES CONJUNTO

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LAS RESERVAS HIDROELÉCTRICAS

      
  GWh   %  GWh   %   GWh   %   GWh   %   GWh   %   GWh   %

 Enero 3.696 41 5.562 58 9.258 50 4.918 55 4.113 43 9.032 49

 Febrero 3.847 43 5.327 56 9.174 49 5.132 57 4.584 48 9.716 52

 Marzo 3.718 41 5.104 53 8.822 48 6.911 77 6.262 65 13.173 71

 Abril 4.278 48 5.150 54 9.428 51 7.115 79 7.305 76 14.421 78

 Mayo 5.187 58 5.114 53 10.301 56 7.027 78 7.512 78 14.539 78

 Junio 4.803 54 4.714 49 9.516 51 6.745 75 7.432 78 14.178 76

 Julio 4.067 45 4.314 45 8.381 45 6.055 68 7.000 73 13.056 70

 Agosto 3.335 37 3.977 42 7.312 39 5.234 58 6.511 68 11.746 63

 Septiembre 2.827 32 3.838 40 6.666 36 4.430 49 6.231 65 10.662 58

 Octubre 2.841 32 3.608 38 6.449 35 4.360 49 6.247 65 10.607 57

 Noviembre 3.108 35 3.438 36 6.546 35 4.394 49 5.960 62 10.354 56

 Diciembre 3.672 41 3.407 36 7.079 38 4.658 52 6.009 63 10.667 58 

   
   GWh            FECHA     % FECHA     %

 Máximos Anuales 7.159 12 mayo 79,8 mayo de 1969 92,0

  Hiperanuales 7.551 3 junio 78,9 abril de 1979 91,1

  Conjunto 14.600 19 mayo 78,8 abril de 1979 86,6
       

 Mínimos Anuales 3.584 11 enero 40,0 enero de 1976 24,9

  Hiperanuales 3.408 9 enero 35,6 noviembre de 1983 17,6

  Conjunto 7.003 11 enero 37,8 octubre de 1995 23,6

VALORES EXTREMOS DE LAS RESERVAS
 2013 VALORES HISTÓRICOS

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA PRODUCCIÓN HIDROELÉCTRICA EN B.A. GWh
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    PROBABILIDAD
 AÑO GWh ÍNDICE  DE SER SUPERADO

 2009 22.262 0,79  76%

 2010 36.174 1,29  16%

 2011 22.506 0,81  74%

 2012 12.722 0,46  100%

 2013 32.631 1,18  25% 

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA ENERGÍA PRODUCIBLE HIDROELÉCTRICA

Norte: 4.879 MW

Duero: 3.887 MW

Ebro-Pirineo: 3.425 MW

Tajo-Júcar-Segura: 4.343 MW

Guadiana: 226 MW

Guadalquivir-Sur: 1.025 MW

RÉGIMEN 
ANUAL

Reservas 
(GWh)

Llenado
(%)

RÉGIMEN 
HIPERANUAL TOTAL

1.394 719

4.658 6.009 10.667

129 496595

1.327 96

797 2.294

1.010 1.809

POTENCIA INSTALADA Y RESERVAS HIDROELÉCTRICAS 
A 31 DE DICIEMBRE POR CUENCAS HIDROGRÁFICAS

55% 79%

47% 74%

62% 39%

42% 48%

72% 74%71%

52% 63% 58%
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EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS HIDROELÉCTRICAS GWh
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PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES DE CARBÓN

(1)  Baja en junio 2012.   (2)  Inactivo desde julio 2013.   (3)  Baja del grupo Lada 3 en diciembre 2012.   (4)  Baja en diciembre 2012.

  POTENCIA  2012  2013 
 CENTRALES MW GWh % GWh % % 13/12

 Aboño 916 5.591 10,2 5.748 14,4 2,8

 Anllares 365 1.689 3,1 863 2,2 -48,9

 Cercs (1) - 0 0,0 - - -

 Compostilla II  1.200 5.355 9,8 2.560 6,4 -52,2

 Escucha (2) 159 439 0,8 0 0,0 -

 GICC-PL ELCOGAS 320 1.401 2,6 899 2,3 -35,8

 Guardo 516 1.792 3,3 1.105 2,8 -38,3

 La Robla 655 2.360 4,3 1.689 4,2 -28,4

 Lada (3) 358 1.892 3,5 1.432 3,6 -24,3

 Litoral de Almería 1.159 6.846 12,5 6.148 15,4 -10,2

 Los Barrios 589 3.556 6,5 2.924 7,3 -17,8

 Meirama 580 2.900 5,3 2.529 6,4 -12,8

 Narcea 595 1.725 3,2 899 2,3 -47,9

 Pasajes (4) - 1.027 1,9 - - -

 Puentenuevo 3  324 1.127 2,1 703 1,8 -37,6

 Puentes García Rodríguez 1.468 9.927 18,1 7.356 18,5 -25,9

 Puertollano  221 603 1,1 30 0,1 -95,0

 Soto de la Ribera 604 1.628 3,0 1.145 2,9 -29,6

 Teruel 1.102 4.864 8,9 3.777 9,5 -22,3

  Total 11.131 54.721 100,0 39.807 100,0 -27,3         
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(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).  (3)  Grupo con 
indisponibilidad permanente del 99,6 % por parada programada. Inactivo desde 22/12/2011. Baja en junio 2012.  (4)  Grupo con indisponibilidad 
por fallo del 28,4 % y con indisponibilidad permanente del 0,005 % por parada de larga duración.  (5)  Grupo con indisponibilidad permanente 

del 1,8 % por cierre del grupo. Inactivo desde 28/11/2012. Baja en diciembre 2012.  (6)  Grupo con indisponibilidad por fallo del 3,7 % y con 
indisponibilidad permanente del 2,6 % por cierre del grupo. Inactivo desde 5/12/2012. Baja en diciembre 2012.

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS DE CARBÓN 2012
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Aboño 1  360 2.138   7.053 70,2       84,2       0,0     3,7     96,3   

 Aboño 2  556 3.453   7.362 84,5       84,4       13,7     2,6     83,6   

 Anllares  365 1.689   4.945 52,7       93,6       0,0     0,0     100,0   

 Cercs (3) - 0   0 0,0       0,0       0,0     99,6     0,4   

 Compostilla 2  148 380   2.998 31,6       85,7       0,0     7,5     92,5   

 Compostilla 3  337 1.514   5.003 54,8       89,7       0,0     6,6     93,4   

 Compostilla 4  359 1.579   4.980 53,2       88,4       0,5     5,3     94,2   

 Compostilla 5  356 1.882   5.838 61,5       90,6       0,0     2,1     97,9   

 Escucha (4) 159 439   3.908 43,8       70,5       0,0     28,4     71,6   

 GICC-PL ELCOGAS 320 1.401   6.096 75,1       71,8       2,2     31,4     66,4   

 Guardo 1  155 178   1.468 14,7       78,2       8,9     2,0     89,0   

 Guardo 2  361 1.614   4.872 60,6       91,8       14,4     1,6     84,0   

 La Robla 1  284 573   2.321 23,6       87,0       0,0     2,6     97,4   

 La Robla 2  371 1.786   5.455 56,9       88,3       0,0     3,7     96,3   

 Lada 3 (5) - 0   0 0,0       0,0       0,0     1,8     98,2   

 Lada 4  358 1.892   6.468 64,2       81,7       1,8     4,4     93,8   

 Litoral de Almería 1  577 3.344   7.350 73,5       78,9       0,0     10,3     89,7   

 Litoral de Almería 2  582 3.502   7.816 72,0       77,0       3,0     1,9     95,1   

 Los Barrios 589 3.556   7.494 80,6       80,6       0,0     14,7     85,3   

 Meirama  563 2.900   6.845 60,7       75,3      2,2     1,1     96,7   

 Narcea 1  65 0   0 0,0       0,0       0,0     0,0     100,0   

 Narcea 2  166 77   570 5,2       80,8       0,0     0,0     100,0   

 Narcea 3  364 1.649   5.000 53,0       90,6       1,1     1,6     97,3   

 Pasajes (6) - 1.027   6.361 57,5       74,4       0,0     6,3     93,7   

 Puentenuevo 3  324 1.127   3.770 44,6       92,4       3,6     7,6     88,8   

 Puentes 1  369 2.410   7.756 76,8       84,2       1,5     1,7     96,8   

 Puentes 2  366 2.683   8.473 83,4       86,4       0,0     0,1     99,9   

 Puentes 3  366 2.250   7.176 78,6       85,7       9,5     1,6     89,0   

 Puentes 4  367 2.584   8.389 80,2       83,9       0,0     0,0     100,0   

 Puertollano 221 603   3.407 34,3       80,1       5,7     3,8     90,5   

 Soto de la Ribera 2  254 509   2.548 23,7       78,6       3,8     0,0     96,2   

 Soto de la Ribera 3  350 1.119   3.596 37,4       88,9       0,0     2,6     97,4   

 Teruel 1  368 1.467   4.580 47,5       87,0       0,0     4,5     95,5   

 Teruel 2  368 1.910   5.921 60,7       87,7       0,0     2,7     97,3   

 Teruel 3  366 1.487   4.680 53,9       86,8       13,3     1,0     85,7

  Total 11.114 54.721   5.766 61,0       85,4       2,7     5,3     91,9   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)
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(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando 
a la potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que 

hubiese podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).   
(3)  Grupo con indisponibilidad permanente del 100,0 % por parada de larga duración. Inactivo desde 10/07/2013.  (4)  Grupo con 

indisponibilidad por fallo del 0,1 % y con indisponibilidad permanente del 9,1 % por parada programada de larga duración 
desde el 29/11/2013. Inactivo desde 29/11/2013.

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS DE CARBÓN 2013
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Aboño 1  360 1.966   6.751 64,0       80,9       0,0     2,6     97,4   

 Aboño 2  556 3.782   8.240 81,0       82,6       0,0     4,1     95,9   

 Anllares  365 863   2.599 28,0       90,9       3,4     0,3     96,3   

 Compostilla 2  148 129   1.054 11,0       82,6       8,6     1,3     90,1   

 Compostilla 3  337 646   2.193 22,5       87,3       0,0     3,1     96,9   

 Compostilla 4  359 849   2.708 32,0       87,5       12,8     2,7     84,6   

 Compostilla 5  356 936   2.883 30,5       91,2       0,0     1,4     98,6   

 Escucha (3) 159 0   0 0,0       0,0       0,0     100,0     0,0   

 GICC-PL ELCOGAS 320 899   3.626 38,8       77,5       0,0     17,4     82,6   

 Guardo 1  155 83   580 6,2       92,6       0,0     0,5     99,5   

 Guardo 2  361 1.022   3.116 32,6       90,9       0,0     0,7     99,3   

 La Robla 1  284 520   2.044 21,0       89,6       0,0     0,7     99,3   

 La Robla 2  371 1.169   3.547 36,8       88,8       0,0     2,2     97,8   

 Lada 4  358 1.432   4.849 53,8       82,5       14,0     1,2     84,9   

 Litoral de Almería 1  577 3.073   7.152 71,8       74,5       12,5     2,9     84,6   

 Litoral de Almería 2  582 3.076   6.831 61,7       77,4       0,0     2,3     97,7   

 Los Barrios 589 2.924   6.714 72,0       73,9       12,0     9,3     78,7   

 Meirama  580 2.529   5.756 50,5       75,7       0,0     1,5     98,5   

 Narcea 1  65 0   0 0,0       0,0       0,0     0,0     100,0   

 Narcea 2  166 120   867 8,2       83,0       0,0     0,2     99,8   

 Narcea 3  364 779   2.377 24,8       90,0       0,0     1,5     98,5   

 Puentenuevo 3  324 703   2.328 27,2       93,3       4,4     4,4     91,2   

 Puentes 1  369 2.019   6.578 69,5       83,2       9,4     0,7     89,9   

 Puentes 2  366 1.547   5.007 55,2       84,3       12,2     0,4     87,3   

 Puentes 3  366 1.922   6.161 61,4       85,2       0,0     2,4     97,6   

 Puentes 4  367 1.868   6.009 58,2       84,7      0,0     0,2     99,8   

 Puertollano (4) 221 30   162 3,0       84,0       39,5     9,1     51,4   

 Soto de la Ribera 2  254 443   2.192 19,9       79,5       0,0     0,2     99,8   

 Soto de la Ribera 3  350 703   2.190 23,2       91,7       0,0     1,1     98,9   

 Teruel 1  368 851   2.690 29,3       86,0       9,0     1,0     90,0   

 Teruel 2  368 1.415   4.406 44,5       87,2       0,0     1,5     98,5   

 Teruel 3  366 1.512   4.655 47,3       88,7       0,0     0,3     99,7

  Total 11.131 39.807   4.350 44,5       82,2       4,3     4,0     91,7   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)
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(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).   
(3)  Grupo con indisponibilidad permanente del 3,3 % por cierre del grupo. Inactivo desde 14/12/2012. Baja en diciembre 2012.

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS DE FUEL/GAS 2012
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Aceca 1 (3) - 0 0 - - 0,0     3,3 96,7  

 Foix 520 0 0 0,0          - 0,0     0,0 100,0

  Total 520 0 0 0,0          - 0,0     1,2 98,8   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES DE CARBÓN 
POR TIPO DE COMBUSTIBLE

    2012  2013
   GWh             % GWh     % %13/12

 Carbón nacional 17.841 32,6 9.871 24,8 -44,7

  Hulla + antracita 15.099 27,6 7.823 19,7 -48,2

    Lignito negro 2.742 5,0 2.048 5,1 -25,3

 Carbón importado 34.775 63,5 27.605 69,3 -20,6

 Total carbón 52.616 96,2 37.476 94,1 -28,8

 Combustibles de apoyo 2.105 3,8 2.331 5,9 10,8

  Fuel-gasóleo 329 0,6 243 0,6 -26,0

    Gas natural 1.019 1,9 945 2,4 -7,3

    Gas siderúrgico 756 1,4 1.142 2,9 51,1

  Total 54.721 100,0 39.807 100,0 -27,3

(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS DE FUEL/GAS 2013
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Foix 520 0 0 0,0          - 0,0     0,0 100,0

  Total 520 0 0  0,0          - 0,0     0,0 100,0   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)
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PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES CICLO COMBINADO
  POTENCIA  2012  2013 
 CENTRALES MW GWh % GWh % % 13/12

 Aceca 3 392 457 1,2 189 0,8 -58,6

 Aceca 4 379 2.168 5,6 954 3,8 -56,0

 Algeciras 3 CC 831 518 1,3 0,2 0,0 -

 Amorebieta 795 849 2,2 169 0,7 -80,1

 Arcos 1 396 0 0,0 0 0,0 -

 Arcos 2 379 1 0,0 15 0,1 -

 Arcos 3 844 175 0,5 102 0,4 -41,7

 Arrúbal 1 402 672 1,7 228 0,9 -66,0

 Arrúbal 2 397 670 1,7 177 0,7 -73,5

 Bahía de Bizkaia 800 3.349 8,7 3.032 12,1 -9,5

 Besós 3 419 326 0,8 162 0,6 -50,4

 Besós 4 407 1.941 5,0 2.186 8,7 12,6

 Besós 5 873 1.466 3,8 702 2,8 -52,1

 Campo Gibraltar 1 393 1.164 3,0 209 0,8 -82,1

 Campo Gibraltar 2 388 1.510 3,9 207 0,8 -86,3

 Cartagena 1 425 1.201 3,1 794 3,2 -33,9

 Cartagena 2 425 904 2,3 582 2,3 -35,7

 Cartagena 3 419 805 2,1 945 3,8 17,5

 Castejón 1 429 335 0,9 243 1,0 -27,4

 Castejón 2 381 7 0,0 0 0,0 -

 Castejón 3 426 521 1,4 138 0,6 -73,5

 Castellón 3 793 72 0,2 50 0,2 -30,1

 Castellón 4 854 746 1,9 479 1,9 -35,8

 Castelnou 798 51 0,1 90 0,4 76,2

 Colón 4 398 386 1,0 165 0,7 -57,1

 El Fangal 1 409 36 0,1 34 0,1 -6,9

 El Fangal 2 408 111 0,3 19 0,1 -82,5

 El Fangal 3 402 91 0,2 40 0,2 -55,5

 Escatrón 3 818 907 2,4 3 0,0 -99,7

 Escatrón Peaker 283 13 0,0 8 0,0 -42,3

 Escombreras 6 831 36 0,1 0 0,0 -

 Málaga 1 CC 421 2.089 5,4 1.713 6,8 -18,0

 Palos 1 394 575 1,5 335 1,3 -41,8

 Palos 2 396 686 1,8 440 1,8 -35,8

 Palos 3 398 844 2,2 723 2,9 -14,3

 Plana del Vent 1 426 1.091 2,8 258 1,0 -76,4

 Plana del Vent 2 421 1.021 2,6 426 1,7 -58,3

 Puentes García Rodríguez 5 870 452 1,2 258 1,0 -42,8

 Puerto de Barcelona 1 447 732 1,9 1.244 5,0 70,0

( SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE � )
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PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES CICLO COMBINADO
  POTENCIA  2012  2013 
 CENTRALES MW GWh % GWh % % 13/12

 Puerto de Barcelona 2 445 1.146 3,0 760 3,0 -33,7

 Sabón 3 397 891 2,3 950 3,8 6,6

 Sagunto 1 417 2.074 5,4 1.547 6,2 -25,4

 Sagunto 2 420 1.422 3,7 946 3,8 -33,5

 Sagunto 3 419 589 1,5 1.028 4,1 74,4

 San Roque 1 397 1.914 5,0 1.858 7,4 -3,0

 San Roque 2 402 139 0,4 223 0,9 60,0

 Santurce 4 403 50 0,1 1 0,0 -97,9

 Soto de la Ribera 4 432 629 1,6 236 0,9 -62,5

 Soto de la Ribera 5 434 173 0,4 81 0,3 -53,4

 Tarragona Endesa 400 57 0,1 0 0,0 -

 Tarragona Power 424 526 1,4 138 0,5 -73,8

  Total ciclo combinado 25.353 38.593 100,0 25.091 100,0 -35,0         

( � CONTINUACIÓN )
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UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS 
DE CICLO COMBINADO 2012

      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Aceca 3 392 457 1.823 14,1          64,1           3,1     2,8     94,1  

 Aceca 4 379 2.168 7.386 66,9          77,4           1,6     1,2     97,2  

 Algeciras 3 CC 831 518 1.439 7,5          43,3           4,8     0,8     94,4  

 Amorebieta 795 849 1.917 12,4          55,7           1,7     0,1     98,3  

 Arcos 1 396 0 0 0,0          0,0           7,8     1,3     90,9  

 Arcos 2 379 1 8 0,04          38,6           11,3     10,7     78,1  

 Arcos 3 844 175 649 2,8          31,9           1,1     13,7     85,2  

 Arrúbal 1 402 672 2.376 19,0          70,4           0,0     0,1     99,9  

 Arrúbal 2 397 670 2.391 19,4          70,6           0,0     0,7     99,3  

 Bahia Bizcaya 800 3.349 6.881 57,0          60,8           10,2     6,1     83,7  

 Besós 3 419 326 1.698 9,8          45,8           8,7     1,2     90,1  

 Besós 4 407 1.941 6.779 62,3          70,4           12,6     0,1     87,3  

 Besós 5 873 1.466 5.859 20,5          28,7           0,0     6,6     93,4  

 Campo de Gibraltar 1 393 1.164 3.793 38,0          78,2           9,0     2,2     88,8  

 Campo de Gibraltar 2 388 1.510 4.825 45,0          80,7           0,0     1,5     98,5  

 Cartagena 1 425 1.201 4.144 33,8          68,3         2,3     2,4     95,3  

 Cartagena 2 425 904 3.234 24,3          65,9           0,2     0,2     99,7  

 Cartagena 3 419 805 2.850 22,4          67,3           1,8     0,5     97,7  

 Castejón 1 429 335 1.391 9,9          56,1           10,0     0,7     89,3  

 Castejón 2 381 7 28 0,2          65,8           13,2     0,0     86,8  

 Castejón 3 426 521 2.173 14,2          56,3           0,0     2,1     97,9  

 Castellón 3 793 72 329 1,0          27,5           0,0     0,0     100,0  

 Castellón 4 854 746 2.517 17,4          34,7          37,7     5,1     57,2  

 Castelnou 798 51 255 0,7          25,1           0,0     0,9     99,1  

 Colón 4 398 386 1.861 11,1          52,1           0,0     0,4     99,6  

 El Fangal 1 409 36 158 1,0          56,4          0,0     2,7     97,3  

 El Fangal 2 408 111 417 3,1          65,2           0,0     1,6     98,4  

 El Fangal 3 402 91 351 2,6          64,5           0,0     0,7     99,3  

 Escatrón 3 818 907 2.488 14,4          44,6           4,5     7,6     88,0  

 Escatrón Peaker 283 13 328 0,6          14,5           1,2     0,4     98,4  

 Escombreras 6 831 36 157 0,6          27,8           12,2     2,1     85,7  

 Málaga 1 CC 421 2.089 7.157 58,9          69,3           3,1     1,0     96,0  

 Palos 1 394 575 1.904 16,7          76,6           0,0     0,3     99,7  

 Palos 2 396 686 2.277 22,7          76,1          11,1     1,8     87,1  

 Palos 3 398 844 2.937 24,2          72,3           0,0     0,3     99,7  

 Plana del Vent 1 426 1.091 3.395 36,7          75,5           17,7     2,8     79,5  

 Plana del Vent 2 421 1.021 3.222 33,2          75,3           15,5     1,2     83,3  

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

( SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE � )
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(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS 
DE CICLO COMBINADO 2012

      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Puentes Gcía. Rguez. 5 870 452 1.555 6,1          33,4           0,0     3,6     96,4  
 Puerto de Barcelona 1 447 732 2.415 20,3          67,8           0,0     8,1     91,9  
 Puerto de Barcelona 2 445 1.146 3.891 31,5          66,3           5,1     1,6     93,3  
 Sabón 3 397 891 2.899 27,3          77,3           4,8     1,5     93,6  
 Sagunto 1 417 2.074 6.883 57,6          72,2           1,4     0,4     98,2  
 Sagunto 2 420 1.422 4.725 39,2          71,7           1,5     0,0     98,5  
 Sagunto 3 419 589 2.015 16,5          69,9           0,0     2,6     97,4  
 San Roque 1 397 1.914 6.903 57,8          69,9           0,6     4,4     95,0  
 San Roque 2 402 139 827 4,1          42,0           0,0     3,6     96,4  
 Santurce 4 403 50 227 1,5          54,4          8,7     0,0     91,3  
 Soto de la Ribera 4 432 629 2.487 18,2          58,6           8,2     0,5     91,3  
 Soto de la Ribera 5 434 173 747 4,6          53,4           1,1     0,2     98,8  
 Tarragona Endesa 400 57 216 1,6          65,8           0,9     0,0     99,1  

 Tarragona Power 424 526 2.102 15,9          59,1           3,2     7,9     89,0   

  Total 25.353 38.593 2.492 18,8          61,1           5,0     2,7     92,3    

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

( � CONTINUACIÓN )
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UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS 
DE CICLO COMBINADO 2013

      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Aceca 3 392 189 965 5,9          50,1           5,9     0,2     93,9  

 Aceca 4 379 954 3.301 39,6          76,2           27,0     0,5     72,5  

 Algeciras 3 CC 831 0,2 5 0,004          6,0           5,9     0,0     94,1  

 Amorebieta 795 169 610 2,5          34,9           1,9     0,0     98,1  

 Arcos 1 396 0 0 0,0          0,0           3,6     0,5     95,9  

 Arcos 2 379 15 75 0,5          51,7           2,6     0,3     97,1  

 Arcos 3 844 102 539 1,5          22,4           8,5     0,2     91,3  

 Arrúbal 1 402 228 784 6,7          72,4           2,9     0,1     97,0  

 Arrúbal 2 397 177 590 5,7          75,7           9,9     0,1     90,1  

 Bahia Bizcaya 800 3.032 7.862 48,2          48,2           4,7     5,6     89,7  

 Besós 3 419 162 833 4,4          46,3          0,0     0,4     99,6  

 Besós 4 407 2.186 7.584 63,1          70,9           1,2     1,6     97,2  

 Besós 5 873 702 3.132 10,1          25,7           1,2     8,0     90,8  

 Campo de Gibraltar 1 393 209 669 6,7          79,5           0,0     9,2     90,8  

 Campo de Gibraltar 2 388 207 706 7,1          75,6          3,4     10,7     85,8  

 Cartagena 1 425 794 2.694 21,6          69,4           0,0     1,3     98,7  

 Cartagena 2 425 582 2.083 16,8          65,8           1,4     5,5     93,1  

 Cartagena 3 419 945 3.319 26,2          67,9           0,0     1,6     98,4  

 Castejón 1 429 243 966 6,7          58,6           0,0     2,9     97,1  

 Castejón 2 381 0 0 0,0          0,0           1,9     2,2     95,9  

 Castejón 3 426 138 614 3,8          52,9           1,1     0,2     98,7  

 Castellón 3 79 50 210 0,8          30,1           9,6     1,1     89,3  

 Castellón 4 854 479 2.384 6,7          23,5           3,6     0,3     96,0  

 Castelnou 798 90 518 1,3          21,7          3,1     0,0     96,9  

 Colón 4 398 165 801 4,7          51,9           0,0     0,0     100,0  

 El Fangal 1 409 34 147 0,9          56,4           0,0     0,1     99,9  

 El Fangal 2 408 19 69 0,5          69,0           0,0     0,1     99,9  

 El Fangal 3 402 40 189 1,2          53,2           0,0     2,7     97,3  

 Escatrón 3 818 3 18 0,0          19,9           0,0     0,0     100,0  

 Escatrón Peaker 283 8 123 0,4          22,3           1,4     16,0     82,6  

 Escombreras 6 831 0 0 0,0          0,0           9,5     0,0     90,5  

 Málaga 1 CC 421 1.713 5.813 51,3          70,0           0,0     9,4     90,6  

 Palos 1 394 335 1.248 9,9          68,1           0,0     2,5     97,5  

 Palos 2 396 440 1.660 13,0          67,1           0,0     2,2     97,8  

 Palos 3 398 723 2.503 21,4          72,6           0,0     2,9     97,1  

 Plana del Vent 1 426 258 990 7,1          61,2           0,9     1,3     97,8  

 Plana del Vent 2 421 426 1.826 12,1          55,4           3,0     1,6     95,4  

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

( SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE � )
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PRODUCCIÓN EN B.A. DE LOS GRUPOS NUCLEARES
  POTENCIA  2012  2013 
 CENTRALES MW GWh % GWh % % 13/12

 Almaraz I 1.049 7.610 12,4 8.001 14,1 5,1

 Almaraz II 1.044 8.039 13,1 7.720 13,6 -4,0

 Ascó I 1.033 7.739 12,6 9.055 15,9 17,0

 Ascó II 1.027 8.276 13,5 7.638 13,4 -7,7

 Cofrentes 1.092 9.378 15,3 8.327 14,7 -11,2

 Garoña (1) 466 3.873 6,3 0 0,0 -

 Trillo I 1.067 8.502 13,8 8.003 14,1 -5,9

 Vandellós II   1.087 8.053 13,1 8.083 14,2 0,4

  Total  7.866 61.470 100,0 56.827 100,0 -7,6

  Total 11.131 54.721 100,0 39.807 100,0 -27,3         

(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS 
DE CICLO COMBINADO 2013

      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Puentes Gcía. Rguez. 5 870 258 1.309 3,5          22,7           2,5     0,3     97,2  

 Puerto de Barcelona 1 447 1.244 4.159 34,0          66,9           3,3     3,3     93,4  

 Puerto de Barcelona 2 445 760 2.735 19,8          62,5           0,0     1,4     98,6  

 Sabón 3 397 950 3.118 28,4          76,6           2,7     1,1     96,2  

 Sagunto 1 417 1.547 5.350 44,1          69,3          3,5     0,6     96,0  

 Sagunto 2 420 946 3.443 25,9          65,5           0,0     0,7     99,3  

 Sagunto 3 419 1.028 3.497 28,8          70,2           2,4     0,2     97,4  

 San Roque 1 397 1.858 6.881 60,8          68,0           10,5     1,7     87,8  

 San Roque 2 402 223 1.229 6,4          45,2           0,0     0,7     99,3  

 Santurce 4 403 1 9 0,0          29,0           0,0     0,0     100,0  

 Soto de la Ribera 4 432 236 943 6,3          58,0           0,8     0,2     99,0  

 Soto de la Ribera 5 434 81 317 2,2          58,7           0,0     1,7     98,3  

 Tarragona Endesa 400 0 0 0,0          0,0           3,8     0,0     96,2  

 Tarragona Power 424 138 1.101 4,0          29,6           5,3     1,5     93,2  

  Total 25.353 25.091 1.736 11,9          57,0           3,2     1,9     94,9    

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

( � CONTINUACIÓN )

(1)  Inactiva desde diciembre de 2012.
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(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).  
(3)  Grupo con indisponibilidad permanente del 100 %. Inactivo desde el 17/12/2012.

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS NUCLEARES 2013
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Almaraz I 1.049 8.001  7.882 96,7 96,7 2,7   7,3   90,0     

 Almaraz II 1.044 7.720  7.555 97,8 97,8 10,5   3,2   86,3     

 Ascó I 1.033 9.055  8.759 100,0 100,0 0,0   0,0   100,0     

 Ascó II 1.027 7.638  7.499 99,2 99,2 12,9   1,5   85,6     

 Cofrentes 1.092 8.327  7.801 97,7 97,8 10,9   0,0   89,1     

 Garoña (3) 466 0  0 0,0 0,0 0,0   100,0   0,0     

 Trillo I 1.067 8.003  7.657 97,9 97,9 0,0   12,6   87,4     

 Vandellós II 1.087 8.083  7.685 96,9 96,8 11,8   0,6   87,6

  Total 7.866 56.827  7.368  98,2 98,1 6,6   9,4   84,0   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)

(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la potencia 
nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese podido alcanzar la 

central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).  (3)  Grupo con indisponibilidad 
por fallo del 0,8 % y con indisponibilidad permanente del 4,1 %. Inactiva desde 17/12/2012.

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LOS GRUPOS NUCLEARES 2012
      
  POTENCIA  PRODUCCIÓN HORAS S/DISPONIBLE EN HORAS DE REVISIÓN  DISPONIBILIDAD  
 GRUPOS    MW GWh  FUNC.  (1) ACOPLAMIENTO (2) PERIÓDICA AVERÍAS %

 Almaraz I 1.049 7.610  7.406 97,9 97,9 14,0   1,7   84,3     

 Almaraz II 1.044 8.039  7.729 98,7 99,6 11,2   0,0   88,8     

 Ascó I 1.033 7.739  7.667 98,0 97,8 12,5   0,4   87,1     

 Ascó II 1.027 8.276  8.326 97,4 96,8 3,3   2,4   94,2     

 Cofrentes 1.092 9.378  8.688 98,7 98,8 0,0   1,0   99,0     

 Garoña (3) 466 3.873  8.352 99,5 99,5 0,0   4,9   95,1     

 Trillo I 1.067 8.502  8.067 98,8 98,7 8,1   0,1   91,8     

 Vandellós II 1.087 8.053  7.603 97,4 97,4 12,9   0,5   86,6

  Total 7.866 61.470 7.954 98,2 98,2 8,3   1,1   90,6   

 COEFICIENTES UTILIZACIÓN (%)  INDISPONIBILIDAD (%)
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   2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Potencia (MW) 11.114       11.131       520       520       25.353       25.353       7.866 7.866      

 Producción (GWh) 54.721       39.807       0       0       38.593       25.091       61.470 56.827      

 Horas funcionamiento 5.766       4.350       0       0       2.492       1.736       7.954 7.368

 Coefi ciente de utilización (%)         

  s/disponible (1) 61,0       44,5       0,0       0,0       18,8       11,9      98,2 98,2      

  En horas de acoplamiento (2) 85,4       82,2       - - 61,1       57,0       98,2 98,1

 Indisponibilidad (%)

  Revisión periódica 2,7       4,3       0,0       0,0       5,0       3,2       8,3       6,6      

  Averías 5,3       4,0       1,2       0,0       2,7       1,9       1,1       9,4

 Disponibilidad (%) 91,9       91,7       98,8       100,0       92,3       94,9      90,6       84,0       

 CARBÓN FUEL/GAS CICLO COMBINADO NUCLEAR

UTILIZACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE LAS CENTRALES TÉRMICAS

(1)  Es el cociente entre la producción real y la producción disponible o máxima producción que podría alcanzar la central funcionando a la 
potencia nominal durante las horas en la que está disponible.  (2)  Es el cociente entre la producción real y la producción total que hubiese 

podido alcanzar la central funcionando a potencia nominal en el conjunto de horas en las que ha estado acoplada (produciendo).
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COMPARACIÓN DE LA DEMANDA DIARIA EN B.C. CON LA 
INDISPONIBILIDAD DIARIA DEL EQUIPO TÉRMICO

GWh
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA 
AL RÉGIMEN ESPECIAL

GWh
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Datos provisionales.

2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE LA ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL GWh
      
   2009 2010 2011 2012 2013 %13/12

 Hidráulica  5.454 6.824 5.294 4.645 7.099 52,8

 Eólica  37.889 43.208 42.105 48.140 54.338 12,9

 Solar fotovoltaica 5.829 6.140 7.092 7.830 7.915 1,1

 Solar termoeléctrica 130 692 1.832 3.444 4.442 29,0

 Térmica renovable 3.044 3.172 4.285 4.746 5.064 6,7

 Térmica no renovable 28.466 30.789 32.051 33.493 31.989 -4,5

  Total 80.811 90.825 92.660 102.298 110.846 8,4
Datos provisionales.
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA 
DEL RÉGIMEN ESPECIAL

MW
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             Hidráulica        Eólica        Solar fotovoltaica        Solar termoeléctrica        Térmica renovable        Térmica no renovable
Datos provisionales.  Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

2009 2010 2011 2012 2013

EVOLUCIÓN DE LA POTENCIA INSTALADA DEL RÉGIMEN ESPECIAL MW
      
   2009 2010 2011 2012 2013 %13/12

 Hidráulica  2.022 2.036 2.042 2.042 2.102 2,9

 Eólica  18.723 19.569 21.026 22.617 22.854 1,0

 Solar fotovoltaica 3.250 3.654 4.057 4.320 4.422 2,4

 Solar termoeléctrica 232 532 999 1.950 2.300 17,9

 Térmica renovable 741 780 884 970 975 0,5

 Térmica no renovable 7.001 7.124 7.200 7.160 7.089 -1,0

  Total 31.969 33.694 36.207 39.058 39.741 1,7
Datos provisionales.  Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
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OPERACIÓN 

DEL SISTEMA
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Componentes del  precio fi nal medio. 
Demanda nacional

Precio fi nal medio y energía. 
Demanda nacional

Repercusión de los servicios de ajuste 
del sistema en el precio fi nal medio

Evolución del precio fi nal medio. 
Demanda nacional

Energía y precios medios ponderados 
en el mercado diario

Mercado diario. Precio medio 
ponderado diario y energía

Energía y precios medios ponderados 
en el mercado intradiario

Energía gestionada en los servicios 
de ajuste del sistema peninsular

Energía gestionada en los servicios 
de ajuste del sistema peninsular 
respecto a la demanda nacional

Resolución de restricciones por 
garantía de suministro

Resolución de restricciones técnicas

Resolución de restricciones técnicas. 
Precios medios ponderados y energías

Resolución de restricciones técnicas. 
Desglose por tipo de restricciones

Resolución de restricciones técnicas. 
Desglose por tecnologías. Total anual

Reserva de potencia adicional a 
subir asignada

Mercados de servicios de ajuste. 
Energía gestionada
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SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

Regulación secundaria

Banda de regulación secundaria. Precios 
medios ponderados y banda media

Total mensual de banda de regulación 
secundaria asignada. Desglose 
por tecnologías

Regulación secundaria. Precios medios 
ponderados y energías

Regulación terciaria

Regulación terciaria. Precios medios 
ponderados y energías

Regulación terciaria. Desglose por 
tecnologías. Total anual

Gestión de desvíos

Gestión de desvíos. Precios medios 
ponderados y energías

Gestión de desvíos. Desglose por 
tecnologías. Total anual

Restricciones en tiempo real

Restricciones en tiempo real. Precios 
medios ponderados y energías

Desvíos netos medidos. Precios medios 
ponderados mensuales y energía neta 
de los mercados de balance

Desvíos netos medidos

Precio del desvío en relación al precio 
del mercado diario

Horas de desvíos contrarios al sistema

Fuente: OMIE y REE
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   ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL %13/12

 Mercado 
 diario 53,21 46,90 28,41 19,33 44,15 42,13 52,25 48,98 51,58 52,73 43,47 67,40 46,20 -5,5
 Mercado 
 intradiario -0,01 -0,08 -0,11 -0,02 -0,09 -0,14 0,02 -0,02 -0,02 -0,16 -0,04 -0,03 -0,06 36,6
 Servicios 
 de ajuste 
 del sistema 5,21 5,29 7,57 7,53 5,21 5,23 2,86 3,72 4,18 7,02 6,90 5,94 5,54 19,1  
  Restricciones 
  técnicas 
  (PDBF) 2,27 2,42 3,88 4,16 3,30 3,20 1,28 1,88 2,25 3,27 3,28 2,68 2,80 32,8
  Reserva de 
  potencia (1) 0,39 0,42 0,84 0,76 0,19 0,00 0,00 0,05 0,21 0,94 1,19 0,33 0,44 -
  Banda de 
  regulación 
  secundaria 1,55 1,56 1,81 1,48 1,08 1,51 1,24 1,26 1,21 1,51 1,26 1,78 1,44 4,8
  Restricciones 
  tiempo real 0,40 0,41 0,64 0,77 0,43 0,25 0,10 0,31 0,29 0,83 0,70 0,38 0,46 -5,7
  Desvíos 0,57 0,48 0,31 0,23 0,25 0,22 0,30 0,28 0,32 0,57 0,56 0,93 0,43 47,1
  Excedente 
  desvíos 0,03 0,00 0,09 0,13 -0,04 0,05 -0,06 -0,06 -0,10 -0,10 -0,09 -0,16 -0,03 -118,9  
 Pagos por 
 capacidad 7,09 6,95 5,71 5,46 5,36 6,13 7,29 4,69 5,36 5,33 5,45 6,94 6,01 -1,6

  Precio 
  fi nal 2013 65,50 59,06 41,58 32,30 54,63 53,35 62,42 57,37 61,10 64,92 55,78 80,25 57,69 -3,2

 Precio 
 fi nal 2012 63,85 66,22 59,23 53,41 53,71 63,72 61,29 58,84 58,32 59,76 57,06 57,79 59,57 

COMPONENTES DEL PRECIO FINAL MEDIO. DEMANDA NACIONAL 
(SUMINISTRO ÚLTIMO RECURSO + CONTRATACIÓN LIBRE)

€/MWh

Nota: Los precios están calculados con las últimas liquidaciones disponibles del Operador del sistema.
(1)  Proceso iniciado para la programación el 11/05/2012.
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(*)  Incluye bombeo.

  ENERGÍA (*)   PRECIO (€/MWh) 
  (GWh) MÍNIMO HORARIO MEDIO MENSUAL MÁXIMO HORARIO

 Enero 17.443          0,00          52,16          87,54         

  Febrero 15.888          0,00          45,44          90,00         

  Marzo 17.292          0,00          24,69          90,00         

  Abril 18.002          0,00          15,86          90,00         

  Mayo 13.422          16,70          43,91          72,50         

  Junio 13.405          0,00          40,81          57,25         

  Julio 14.772          11,50          52,26          68,69         

  Agosto 14.316          20,00          49,05          62,80         

  Septiembre 14.083          1,00          51,40          72,00         

  Octubre 14.542          1,00          52,79          79,99         

 Noviembre 15.284          0,00          42,51          72,08         

  Diciembre 16.699          0,00          65,03          112,00         

  Anual 185.148          0,00          44,33          112,00

ENERGÍA Y PRECIOS MEDIOS PONDERADOS EN EL MERCADO DIARIO
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MERCADO DIARIO. PRECIO MEDIO PONDERADO DIARIO Y ENERGÍA
GWh€/MWh
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(1)  Incluye bombeo.    (2)  Resultado neto negociado de la energía de las unidades de producción.

  VENTAS DE ENERGÍA (1) (2)  PRECIO (€/MWh) 
  ENERGÍA (GWh) (GWh)  MEDIO MENSUAL MÁXIMO HORARIO

 Enero 3.148       937       52,92        95,04       

  Febrero 2.819       1.040       45,84        84,77       

  Marzo 2.981       997       28,43        80,31       

  Abril 2.497       758       21,55        79,20       

  Mayo 2.777       1.227       42,11        66,00       

  Junio 2.744       1.492       40,79        65,00       

  Julio 2.885       614       52,88        100,00       

  Agosto 2.966       1.044       48,89        76,00       

  Septiembre 2.816       942       51,61        80,00       

  Octubre 3.261       1.483       49,91        75,99       

  Noviembre 3.112       1.291       44,79        93,00       

  Diciembre 2.571       847       64,82        130,00         

  Anual 34.577       12.672       45,51        130,00

ENERGÍA Y PRECIOS MEDIOS PONDERADOS EN EL MERCADO INTRADIARIO

ENERGÍA GESTIONADA EN LOS SERVICIOS DE AJUSTE 
DEL SISTEMA PENINSULAR (1)

   2012  2013  % 13/12 
  A SUBIR A BAJAR A SUBIR A BAJAR A SUBIR A BAJAR

 Restricciones por garantía suministro (2) 12.008 - 4.085 - -66,0 -

 Restricciones técnicas (PDBF) (3) 6.162 61 7.240 193 17,5 217,6

 Regulación secundaria 1.510 1.262 1.806 1.070 19,5 -15,2

 Regulación terciaria 2.992 2.330 3.330 1.812 11,3 -22,3

 Gestión de desvíos 2.658 1.232 2.347 905 -11,7 -26,5

 Restricciones en tiempo real (4) 635 484 558 1.701 -12,1 251,6         

GWh

(1)  No incluye reserva de potencia y banda de regulación secundaria.   (2)  Energía incrementada en la fase 1 de resolución de restricciones por 
garantía de suministro (RD 134/2010 modifi cado por RD 1221/2010).   (3)  Energía incrementada o reducida en la fase 1 de resolución de restricciones 

técnicas del PDBF (P.O.3.2).   (4)  Incluye los redespachos de energía del enlace Sistema eléctrico peninsular-Sistema eléctrico balear.

  Energía total gestionada 31.335 25.048 -20,1
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  Nota: No incluye restricciones por garantía de suministro.

ENERGÍA GESTIONADA EN LOS SERVICIOS DE AJUSTE DEL 
SISTEMA PENINSULAR RESPECTO A LA DEMANDA NACIONAL
(SUMINISTRO ÚLTIMO RECURSO + CONTRATACIÓN LIBRE)

%

RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES POR GARANTÍA DE SUMINISTRO (1)
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   Energía mensual       Precio medio ponderado mensual (2)
 (1)  Energía incrementada en la fase 1 de resolución de restricciones por garantía de suministro (RD 134/2010 modifi cado por RD 1221/2010).   

(2)  Calculado sobre la base del coste de la liquidación del proceso de restricciones de garantía de suministro dividido entre la energía pro-
gramada por restricciones de garantía de suministro.
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  ENERGÍA (GWh) MEDIO PONDERADO MÁXIMO ENERGÍA (GWh) MEDIO PONDERADO MÁXIMO

 Enero 423       166,87       15.200,00       5       63,10       82,09      

  Febrero 578       124,28       9.980,00       1       49,71       63,00      

  Marzo 1.035       96,75       147,37       2       42,35       69,00      

  Abril 1.006       90,72       126,12       0       14,16       50,13      

  Mayo 944       102,42       157,17       1       49,05       59,10      

  Junio 763       111,74       191,81       6       47,64       57,25      

  Julio 202       186,85       2.985,46       28       59,86       68,69      

  Agosto 199       246,60       6.077,63       57       54,28       62,80      

  Septiembre 211       257,13       7.868,00       26       49,74       71,55      

  Octubre 563       156,80       6.151,22       23       54,29       79,99      

  Noviembre 630       142,72       3.549,48       2       49,88       68,50      

  Diciembre 685       129,52       9.511,31       42       94,58       110,00

  Anual 7.240       127,61       15.200,00       193       62,94       110,00

 ENERGÍA A SUBIR ENERGÍA A BAJAR
 PRECIO (€/MWh) PRECIO (€/MWh)

RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS (PDBF) Fase I

RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS (PDBF). 
PRECIOS MEDIOS PONDERADOS Y ENERGÍAS
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RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS (PDBF). 
DESGLOSE POR TIPO DE RESTRICCIONES

GWh
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   Ciclo combinado 49%
   Turbinación bombeo 35%
   Carbón 8%
   Hidráulica 8%

   Ciclo combinado 65%
   Carbón 35%

RESOLUCIÓN DE RESTRICCIONES TÉCNICAS (PDBF). 
DESGLOSE POR TECNOLOGÍAS. TOTAL ANUAL

%

   Turbinación bombeo 44%
   Ciclo combinado 24%
   Régimen especial 20% 
   Hidráulica 6%
   Carbón 6% 

   Hidráulica 24 %
   Consumo bombeo 23%
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RESERVA DE POTENCIA ADICIONAL A SUBIR ASIGNADA 
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REGULACIÓN SECUNDARIA
    ENERGÍA
  BANDA  A SUBIR A BAJAR
 POTENCIA MEDIA (MW) PRECIO (€/MW) PRECIO (€/MWh)  PRECIO (€/MWh)

(1)  Precio medio ponderado de venta.    (2)  Precio medio ponderado de recompra.

      
  A A  MEDIO  ENERGÍA   ENERGÍA
  SUBIR BAJAR TOTAL PONDERADO MÁXIMO (GWh) MEDIO (1) MÁXIMO (GWh) MEDIO (2) MÁXIMO

 Enero 722  529  1.252 32,42 170,39 172    58,93 141,48 94    35,44 180,00

  Febrero 703  527  1.230 32,67 181,04 146    53,96 114,30 81    30,16 73,96

  Marzo 698  517  1.215 36,43 237,00 177    33,56 180,01 98    12,89 76,01

  Abril 679  505  1.184 28,52 166,00 192    31,20 96,94 86    10,30 180,30

  Mayo 679  506  1.185 20,78 50,00 170    49,69 82,72 77    24,81 60,00

  Junio 677  506  1.183 30,35 125,00 149    47,04 80,46 78    23,98 56,00

  Julio 698  520  1.218 26,83 100,00 125    56,27 113,60 88    35,69 180,00

  Agosto 694  510  1.203 26,29 51,50 126    52,07 115,40 93    33,57 180,32

  Septiembre 666  492  1.158 25,43 64,90 112    53,20 113,70 101    33,01 74,61

  Octubre 686  506  1.191 30,12 150,00 133    52,43 180,30 102    30,10 73,90

  Noviembre 698  509  1.207 26,11 90,00 154    50,48 180,30 84    27,96 70,33

  Diciembre 696  516  1.212 38,19 100,43 150    77,20 135,00 88    44,96 110,00

  Anual 691  512  1.203 29,55       237,00 1.806    50,55 180,30 1.070    28,66 180,32

 250 2.500

 200 2.000

 150 1.500

 100 1.000

 50 500

 0 0

BANDA DE REGULACIÓN SECUNDARIA. 
PRECIOS MEDIOS PONDERADOS Y BANDA MEDIA

   Banda de precios horarios máximos y mínimos       Precio medio mensual       Banda media mensual asignada
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  ENERGÍA (1)   ENERGÍA (1)
   (GWh) MEDIO (2) MÁXIMO (GWh) MEDIO (3) MÁXIMO

 Enero 321     70,84  140,00  221     22,07  72,57 

  Febrero 358     62,90  98,92  135     23,06  50,40 

  Marzo 221     53,13  98,12  209     6,44  45,00 

  Abril 187     46,03  120,42  171     5,35  39,70 

  Mayo 252     54,03  82,47  154     14,18  41,00 

  Junio 216     51,64  91,33  152     13,48  48,20 

 Julio 299     61,16  125,00  130     24,87  75,00 

  Agosto 307     60,83  115,00  94     22,70  49,00 

  Septiembre 235     61,54  110,12  126     19,70  50,00 

  Octubre 274     63,06  120,00  193     15,91  57,00 

  Noviembre 306     56,85  121,00  103     13,02  55,00 

  Diciembre 354     89,50  133,33  125     30,13  97,90 

  Anual 3.330     62,51  140,00  1.812     16,83  97,90

 ENERGÍA A SUBIR ENERGÍA A BAJAR
 PRECIO (€/MWh) PRECIO (€/MWh)

REGULACIÓN TERCIARIA

(1)  Incluye energía de regulación terciaria de emergencia.    (2)  Precio medio ponderado de venta.    (3)  Precio medio ponderado de recompra.

REGULACIÓN TERCIARIA. PRECIOS MEDIOS PONDERADOS Y ENERGÍAS
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  ENERGÍA   ENERGÍA
   (GWh) MEDIO (1) MÁXIMO (GWh) MEDIO (2) MÁXIMO

 Enero 219     65,48  118,00  182     31,27  67,07 

  Febrero 231     56,20  90,28  91     25,87  60,00 

  Marzo 173     51,28  91,13  112     6,83  46,00 

  Abril 92     50,20  200,00  124     2,61  32,49 

  Mayo 121     49,87  79,00  51     21,56  40,00 

  Junio 113     47,48  62,00  59     20,48  43,20 

  Julio 141     65,34  175,00  58     32,20  47,10 

  Agosto 235     56,85  83,33  10     25,37  42,00 

  Septiembre 113     58,78  100,00  34     31,33  54,00 

  Octubre 146     60,29  111,15  110     27,17  66,11 

  Noviembre 374     58,26  127,50  29     14,11  47,12 

  Diciembre 387     74,74  127,21  44     53,57  104,00 

  Anual 2.347     60,10  200,00  905     22,55  104,00

 ENERGÍA A SUBIR ENERGÍA A BAJAR
 PRECIO (€/MWh) PRECIO (€/MWh)

GESTIÓN DE DESVÍOS

(1)  Precio medio ponderado de venta.    (2)  Precio medio ponderado de recompra.

   Consumo bombeo 43%
   Carbón 23%
   Hidráulica 17%
   Ciclo combinado 10%
   Turbinación bombeo 6%
   Nuclear 1%

   Hidráulica 31%
   Carbón 24% 

   Ciclo combinado 23%
   Turbinación bombeo 15%
   Consumo bombeo 7%

REGULACIÓN TERCIARIA. DESGLOSE POR TECNOLOGÍAS. 
TOTAL ANUAL

%

A BAJARA SUBIR
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GESTIÓN DE DESVÍOS. PRECIOS MEDIOS PONDERADOS Y ENERGÍAS
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   Consumo bombeo 38%
   Carbón 26%
   Hidráulica 21%
   Turbinación bombeo 8%
   Ciclo combinado 6%
   Nuclear 1%

   Carbón 35% 

   Hidráulica 23%
   Ciclo combinado 19%
   Consumo bombeo 12%
   Turbinación bombeo 11%

GESTIÓN DE DESVÍOS. DESGLOSE POR TECNOLOGÍAS. 
TOTAL ANUAL

%

A BAJARA SUBIR
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  ENERGÍA (1)   ENERGÍA (1)
   (GWh) MEDIO (2) MÁXIMO (GWh) MEDIO (3) MÁXIMO

 Enero 41     239,78  1.962,39      99     16,74  62,83 

  Febrero 30     319,69  1.772,70      58     18,98  75,65 

  Marzo 93     151,04  5.234,25      545     1,53  52,26 

  Abril 95     168,84  3.800,17      560     1,38  67,34 

  Mayo 34     275,07  2.905,05      76     30,67  53,20 

  Junio 27     208,80  3.216,33      62     19,95  53,89 

  Julio 17     160,35  4.143,36      14     31,37  66,52 

  Agosto 48     175,68  1.387,81      51     34,29  60,20 

  Septiembre 35     222,71  1.455,86      13     31,34  69,69 

  Octubre 46     416,81  2.878,90      45     28,05  64,10 

  Noviembre 53     320,91  2.304,61      61     19,60  60,00 

  Diciembre 41     251,05  2.423,93      118     17,22  100,10 

  Anual 558     231,94  5.234,25      1.701     8,82  100,10

 ENERGÍA A SUBIR ENERGÍA A BAJAR
 PRECIO (€/MWh) PRECIO (€/MWh)

RESTRICCIONES EN TIEMPO REAL 

(1)  Incluye los redespachos de energía del enlace Sistema eléctrico peninsular-Sistema eléctrico balear.    
(2)  Precio medio ponderado de venta.    (3)  Precio medio ponderado de recompra.

RESTRICCIONES EN TIEMPO REAL. PRECIOS MEDIOS 
PONDERADOS Y ENERGÍAS
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  ENERGÍA PRECIO ENERGÍA PRECIO
   (GWh)  (€/MWh) (GWh)  (€/MWh)

 Enero 801       39,66 539       59,14

 Febrero 912       37,20 625       54,95

 Marzo 1.307       17,76 492       34,55

 Abril 1.235       12,65 377       26,70

 Mayo 519       33,90 497       48,44

 Junio 421       31,69 577       46,61

 Julio 430       45,02 583       57,76

 Agosto 343       43,07 810       53,85

 Septiembre 422       41,03 638       56,00

 Octubre 536       38,94 684       56,55

 Noviembre 403       36,66 1.010       50,94

 Diciembre 530       57,72 1.075       77,91 

  Anual 7.861       36,28 7.908       51,95  

 ENERGÍA A SUBIR ENERGÍA A BAJAR

DESVÍOS NETOS MEDIDOS. PRECIOS MEDIOS PONDERADOS MENSUALES 
Y ENERGÍA NETA DE LOS MERCADOS DE BALANCE

 E F M A M J J A S O N D
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Evolución del sistema de transporte 
y transformación

Líneas de transporte a 400 kV 
puestas en servicio en el 2013

Líneas de transporte a 220 kV 
puestas en servicio en el 2013

Aumento de la capacidad de líneas 
en el 2013

Parques puestos en servicio 
en el 2013

Transformadores inventariados 
en el 2013

Evolución de la red de transporte 
de 400 y ≤ 220 kV

Gráfi co de evolución de la red de 
transporte de 400 y ≤ 220 kV 

Líneas de la red de transporte con 
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       CAPACIDAD DE
     TRANSPORTE   
 LÍNEA EMPRESA N.º CIRCUITOS      km (MVA) (*)

 E/ S Grado L/ Soto-Tabiella Red Eléctrica 2 13,5   1.812  

 E/ S Muniesa L/ Fuendetodos-Mezquita Red Eléctrica 1 0,6   2.441  

 L/ Abanto-L/ Penagos-Güeñes Red Eléctrica 4 40,3   2.441  

 L/ Almaraz-San Serván Red Eléctrica 2 285,4   2.441  

 L/ Penagos-Güeñes Red Eléctrica 2 5,1   2.441  

 L/ Salas-Grado Red Eléctrica 2 54,7   2.441  

 L/ San Serván-Brovales Red Eléctrica      2 132,5   2.441      

  Total   532,1

LÍNEAS DE TRANSPORTE A 400 KV PUESTAS EN SERVICIO EN EL 2013

(*)  Capacidad del conductor indicada en el proyecto de ejecución. Esta capacidad puede variar 
en función de las condiciones de operación y de la estacionalidad (MVA por circuito).

   2009 2010 2011 2012 2013

 km de circuito a 400 kV Red Eléctrica 18.019 18.792 19.671 20.109 20.641

  Otras empresas 38 0 0 0 0

  Total 18.056 18.792 19.671 20.109 20.641

        

 km de circuito ≤ 220 kV Red Eléctrica 16.806 17.291 17.891 18.313 18.557

  Otras empresas 501 109 109 109 109

  Total 17.307 17.401 18.001 18.422 18.667

        

 Capacidad de Red Eléctrica 65.547 66.596 68.996 74.296 76.571
 transformación (MVA) Otras empresas 800 0 0 0 0

  Total 66.347 66.596 68.996 74.296 76.571      

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSFORMACIÓN 
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LÍNEAS DE TRANSPORTE A 220 KV PUESTAS EN SERVICIO EN EL 2013

(*)  Capacidad del conductor indicada en el proyecto de ejecución. Esta capacidad puede variar en
 función de las condiciones de operación y de la estacionalidad (MVA por circuito).

(S)  Subterráneo. GIS (Gas Insulated Switchgear): subestación aislada en gas. TR: transformador.

         
     CAPACIDAD DE 
   N.º  TRANSPORTE  
  LÍNEA EMPRESA CIRCUITOS      km (MVA) (*) 

 E/ S Aldaia L/ La Eliana-Torrente (S) Red Eléctrica 2 1,3   551    

 E/ S Novelda L/ Benejama-Petrel Red Eléctrica 2 0,5   800     

 E/ S Novelda L/ Benejama-Petrel (S) Red Eléctrica 2 1,5   544     

 E/ San Sebastián de los Reyes Red Eléctrica 2 4,7   894     

 E/ San Sebastián de los Reyes (S) Red Eléctrica 1 0,9   894     

 E/ S Villaviciosa L/ Boadilla-Lucero Red Eléctrica 2 0,1   894     

 L/ Aljarafe-Rocío  Red Eléctrica 2 117,8   894     

 L/ Atios-Montouto Red Eléctrica 1 24,0   437     

 L/ Brovales-Balboa Red Eléctrica 1 1,0   894    

 L/ Costa de la Luz-Onuba Red Eléctrica 2 40,9   487     

 L/ Costa de la Luz-Onuba (S) Red Eléctrica 2 0,2   404     

 L/ Gandía-Valle del Cárcer (antes Vilanova)  Red Eléctrica 2 40,9   437   
 con E/ S Valldigna   

 L/ Gandía-Valle del Cárcer (antes Vilanova)  Red Eléctrica 2 9,4   486   
 con E/ S Valldigna (S)  

 Reconfi guración parque San Sebastián de los Reyes (S) Red Eléctrica 1 0,5   581     

 Tres Cantos GIS 220: alimentación a TR5 (S) Red Eléctrica 1 0,2   508     

 Tres Cantos GIS 220: conexión a E/S Red Eléctrica 1 0,2   620   
 de San Sebastián de los Reyes (S)  

 Tres Cantos GIS 220: conexión a posición híbrida (S) Red Eléctrica 1 0,2   598    

   Total   244,2    
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(*)  Capacidad del conductor indicada en el proyecto de ejecución. Esta capacidad puede variar 
en función de las condiciones de operación y de la estacionalidad (MVA por circuito).

        
    AUMENTO DE
    CAPACIDAD   
 LÍNEA TENSIÓN (kV)      km (MVA) (*)

 L/ Aldeadávila-Villarino 400   17,5   432  

 L/ Cartelle-Velle 220   26,8   105  

 L/ Constantí-Penedés/ Montblanc 220   83,6   185  

 L/ Parque Eólico do Sil-Trives 220   29,4   105  

 L/ San Esteban-San Pedro 220   8,5   105

  Total  165,8

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LÍNEAS EN EL 2013

     
   TENSIÓN   
 PARQUE EMPRESA kV

 Grado Red Eléctrica 400

 Ludrio Red Eléctrica 400

 Muniesa Red Eléctrica 400

 Puebla de Guzmán Red Eléctrica 400

 San Serván Red Eléctrica 400

 Alcobendas Red Eléctrica 220

 Aldaia Red Eléctrica 220

 Algete Red Eléctrica 220

 Balsicas Red Eléctrica 220

 Brovales Red Eléctrica 220

 Eiris Red Eléctrica 220

 El Fargue Red Eléctrica 220

 Gandía Red Eléctrica 220

 Gavarrot Red Eléctrica 220

 Polígono C Red Eléctrica 220

 San Serván Red Eléctrica 220

 Torrellano (Nueva Saladas) Red Eléctrica 220

 Villaverde GIS Red Eléctrica 220

PARQUES PUESTOS EN SERVICIO EN EL 2013
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     TRANSFORMACIÓN   
 SUBESTACIÓN EMPRESA TENSIÓN kV kV MVA

 Eliana Red Eléctrica 400 400/ 220 75  

 La Serna Red Eléctrica 400 400/ 220 600  

 San Serván Red Eléctrica 400 400/ 220 600  

 Solórzano Red Eléctrica 400 400/ 220 600  

 Trafos móviles Red Eléctrica 400 400/ 220 400  

  Total    2.275

TRANSFORMADORES INVENTARIADOS EN 2013

 AÑO 400 kV ≤ 220 kV AÑO 400 kV ≤ 220 kV

 1974 4.437 12.830 1994 13.737 15.586
 1975 4.715 12.925 1995 13.970 15.629
 1976 4.715 13.501 1996 14.084 15.734
 1977 5.595 13.138 1997 14.244 15.776
 1978 5.732 13.258 1998 14.538 15.876
 1979 8.207 13.767 1999 14.538 15.975
 1980 8.518 14.139 2000 14.918 16.078
 1981 8.906 13.973 2001 15.364 16.121
 1982 8.975 14.466 2002 16.067 16.296
 1983 9.563 14.491 2003 16.592 16.344
 1984 9.998 14.598 2004 16.841 16.464
 1985 10.781 14.652 2005 16.846 16.530
 1986 10.978 14.746 2006 17.052 16.753
 1987 11.147 14.849 2007 17.191 16.817
 1988 12.194 14.938 2008 17.765 17.175
 1989 12.533 14.964 2009 18.056 17.307
 1990 12.686 15.035 2010 18.792 17.401
 1991 12.883 15.109 2011 19.671 18.001
 1992 13.222 15.356 2012 20.109 18.422
 1993 13.611 15.442 2013 20.641 18.667

EVOLUCIÓN DE LA RED DE TRASPORTE DE 400 kV ≤ Y 220 kV km
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GRÁFICO DE EVOLUCIÓN DE LA RED DE TRANSPORTE 
DE 400 kV Y ≤ 220 kV
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  (1)  Número de líneas que superanen algún momento el 70% de la capacidad térmica de transporte de invierno.



SISTEMA 
ELÉCTRICO 
ESPAÑOL  
2013

85

RED DE TRANSPORTE
SISTEMA PENINSULAR 06



CALIDAD DE SERVICIO
SISTEMA PENINSULAR07

86

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

ESPAÑOL
2013

07
CALIDAD 

DE SERVICIO
SISTEMA PENINSULAR



CALIDAD DE SERVICIO
SISTEMA PENINSULAR 07

87

Energía no suministrada (ENS) 
por incidencias en la red de transporte

Tiempo de interrupción medio (TIM) 
por incidencias en la red de transporte

Evolución anual de la tasa de 
indisponibilidad de la red de transporte

Evolución mensual de la tasa de 
indisponibilidad de la red de transporte 
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ENERGÍA NO SUMINISTRADA (ENS) POR INCIDENCIAS 
EN LA RED DE TRANSPORTE
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EN LA RED DE TRANSPORTE
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LA TASA DE INDISPONIBILIDAD 
DE LA RED DE TRANSPORTE

%

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA TASA DE INDISPONIBILIDAD 
DE LA RED DE TRANSPORTE (*)

%

 4,0

 3,5

 3,0

 2,5

 2,0

 1,5

 1,0

 0,5

 0

             Programada por mantenimiento preventivo y predictivo.        Programada por causas ajenas al mantenimiento.      
  No programada debido a mantenimiento correctivo.        No programada debido a circunstancias fortuitas.      

 Nota: Clasifi cación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.

 (*)  Datos provisionales pendientes de auditoría.

 E F M A M J J A S O N D 2013
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             Programada por mantenimiento preventivo y predictivo.        Programada por causas ajenas al mantenimiento.      
  No programada debido a mantenimiento correctivo.        No programada debido a circunstancias fortuitas.      

 Nota: Clasifi cación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por causas de fuerza mayor o acciones a terceros.

 (*)  Datos provisionales pendientes de auditoría.
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1,32
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0,45

0,01
2,21

1,59

0,20

0,42

0,01
1,87

1,11

0,19

0,56

0,01
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EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES FÍSICOS

GWh
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SISTEMA 
ELÉCTRICO 
ESPAÑOL  
2013

EVOLUCIÓN DE LOS SALDOS DE LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES FÍSICOS

GWh
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   ENTRADA  SALIDA  SALDO (1)  VOLUMEN  
  2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Francia 4.911 4.879 3.028 3.171 1.883 1.708 7.938 8.050

 Portugal 2.871 5.323 10.768 8.100 -7.897 -2.777 13.638 13.424

 Andorra 0 0 286 287 -286 -287 286 287

 Marruecos 5 1 4.904 5.377 -4.900 -5.376 4.909 5.378

  Total 7.786 10.204 18.986 16.936 -11.200 -6.732 26.772 27.139

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES FÍSICOS GWh

(1)  Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

   IMPORTACIÓN   EXPORTACIÓN  SALDO (1)   
  2012 2013 2012 2013 2012 2013

 Francia (2) 5.864 5.759 3.971 4.052 1.893 1.707

 Portugal (3) 408 2.450 8.305 5.232 -7.897 -2.782

 Andorra 0 0 286 287 -286 -287

 Marruecos 0,4 0 4.897 5.373 -4.897 -5.373

  Total 6.272 8.209 17.459 14.944 -11.187 -6.736

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PROGRAMADOS GWh

  (1)  Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.   (2)  Incluye intercambios con otros países europeos.   (3)  Desde el 1 de 
julio del 2007, con la puesta en marcha del mercado MIBEL (diario e intradiario), la gestión de la interconexión Portugal-España se realiza 

mediante un proceso de market splitting donde el Operador del Mercado realiza una casación conjunta del mercado ibérico con separación 
en zonas de precio diferentes en caso de congestión. La capacidad de intercambio no se asigna a ningún sujeto del mercado ni transacción 

concreta estableciéndose un saldo de programas de intercambio de energía a través de esta interconexión como resultado del proceso.
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SISTEMA 
ELÉCTRICO 
ESPAÑOL  
2013

   IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN SALDO

 Transacciones (mercado + contratos bilaterales físicos) 8.201   14.940   -6.739  

  Francia (1) 5.752   4.049   1.703  

  Portugal 2.449   5.231   -2.782  

  Andorra 0   287   -287  

  Marruecos 0   5.373   -5.373  

 Acciones coordinadas de balance Francia - España 6   2   4  

 Acciones coordinadas de balance Portugal - España 1   1   0  

 Intercambios de apoyo 0   0,4   0  

 Total intercambios programados 8.209   14.944   -6.736  

 Desvíos de regulación objeto de compensación   3  

  Saldo físico de los intercambios internacionales   -6.732 

RESUMEN DE LOS INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA PROGRAMADOS

GWh

(1)  Incluye intercambios con otros países europeos.

GWhSALDOS MENSUALES DE LOS INTERCAMBIOS 
INTERNACIONALES PROGRAMADOS
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  IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. IMP. EXP. SALDO

 Francia (1) 5.752  4.049  0  0  0  0  6  2  5.759  4.052  1.707 

 Portugal (2) 0  0  2.449  5.231  0  0  1  1  2.450  5.232  -2.782 

 Andorra 0  287  0  0  0  0,4  0  0  0  287  -287 

 Marruecos 0  5.373  0  0  0  0  0  0  0  5.373  -5.373 

  Total 5.752  9.710  2.449  5.231  0  0,4  7  3  8.209  14.944  -6.736

   PROGRAMAS   ACCIONES 
   DE INTERCAMBIO INTERCAMBIOS COORDINADAS   
  COMERCIALIZADORAS P-E (2) DE APOYO DE BALANCE TOTAL

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES PROGRAMADOS 
POR TIPO DE TRANSACCIÓN E INTERCONEXIÓN

GWh

  (1)  Incluye intercambios con otros países europeos.   (2)  Desde el 1 de julio del 2007, con la puesta en marcha del mercado MIBEL (diario 
e intradiario), la gestión de la interconexión Portugal-España se realiza mediante un proceso de market splitting donde el Operador del 

Mercado realiza una casación conjunta del mercado ibérico con separación en zonas de precio diferentes en caso de congestión. 
La capacidad de intercambio no se asigna a ningún sujeto del mercado ni transacción concreta estableciéndose un saldo de programas 

de intercambio de energía a través de esta interconexión como resultado del proceso.
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UTILIZACIÓN PROMEDIO DE LA CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
COMERCIAL EN LAS INTERCONEXIONES 

MW
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EVOLUCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS SUBASTAS DE CAPACIDAD 
EN LA INTERCONEXIÓN CON FRANCIA

 2013 E F M A M J J A S O N D

   Capacidad subastada anual         Capacidad subastada mensual        Precio

  El resultado de la subasta anual/mensual de capacidad (realizada en diciembre del año anterior / a fi nales del mes anterior) aplica 
para cada hora del año/mes salvo para los periodos refl ejados en las especifi caciones publicadas para dicha subasta.

FRANCIA�ESPAÑA

ESPAÑA�FRANCIA

MW€/MW
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  (1)  No incluye los costes de acciones coordinadas de balance (counter trading) ni otros costes.

 SUBASTAS MILES DE € % MILES DE € % MILES DE € %

 Anual 20.300 18,4 6.676 6,0 26.976 24,4

 Mensual 19.165 17,4 6.375 5,8 25.540 23,1

 Diaria 28.663 26,0 26.273 23,8 54.936 49,8

 Intradiaria 1.243 1,1 1.697 1,5 2.940 2,7

  Total 69.370 62,8 41.022 37,2 110.392 100,0

  FRANCIA�ESPAÑA ESPAÑA�FRANCIA TOTAL  

RENTA DE CONGESTIÓN DERIVADA DE LAS SUBASTAS DE CAPACIDAD 
EN LA INTERCONEXIÓN CON FRANCIA (IFE) (1)
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 E F M A M J J A S O N D

    Francia�España         España�Francia         
 (1)  No incluye los costes de acciones coordinadas de balance (counter trading) ni otros costes.

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA RENTA DE CONGESTIÓN 
DERIVADA DE LAS SUBASTAS DE CAPACIDAD EN LA 
INTERCONEXIÓN CON FRANCIA (IFE) (1)

Millones de €
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Millones de €

 MES DÍA SENTIDO MWh

 Marzo 1   Francia�España 4.200  

 
Julio

 5   España�Francia 400  

   26   España�Francia 700  

 Agosto 6   España�Francia 498  

 
Septiembre

 12   España�Francia 919  

   13   España�Francia 938  

 Octubre 20   España�Francia 730  

 
Noviembre

 13   Francia�España 62  

   30   España�Francia 25   

  Total España → Francia   2.353  

  Total Francia → España   6.119

APLICACIÓN DE ACCIONES COORDINADAS DE BALANCE 
EN LA INTERCONEXIÓN CON FRANCIA

4,0 

 3,2

 2,4

 1,6

 0,8

 0,0
 E F M A M J J A S O N D

   Portugal�España         España�Portugal         % Horas sin congestión         
 (1)  No incluye los costes de acciones coordinadas de balance (counter trading) ni otros costes.

RENTA DE CONGESTIÓN Y TASA DE ACOPLAMIENTO 
DERIVADA DEL MARKET SPLITTING EN EL MERCADO 
DIARIO EN LA INTERCONEXIÓN CON PORTUGAL (1)

82% 82% 77%

94% 93% 93%
99%

92% 95% 94% 88%

71%
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Millones de €

   RENTA DE RENTA DE RENTA TOTAL DE
   CONGESTIÓN EN EL CONGESTIÓN EN EL CONGESTIÓN EN
   MERCADO DIARIO MERCADO DIARIO EL MERCADO
 MES PORTUGAL-ESPAÑA ESPAÑA-PORTUGAL INTRADIARIO

 Enero 1,34 0,01 0,09

 Febrero 1,09 0,05 0,06

 Marzo 3,27 0,02 0,10

 Abril 1,93 0,00 0,05

 Mayo 0,24 0,02 0,02

 Junio 0,00 0,43 0,06

 Julio 0,00 0,37 0,05

 Agosto 0,00 0,03 0,01

 Septiembre 0,03 0,52 0,03

 Octubre 0,09 0,16 0,01

 Noviembre 0,06 0,23 0,02

 Diciembre 0,58 0,30 0,02

  Total 8,63 2,15 0,52 

 

  Saldo físico de los intercambios internacionales   -6.732 

RENTA DE CONGESTIÓN DERIVADA DEL MARKET SPLITTING 
EN LA INTERCONEXIÓN CON PORTUGAL  (1)

(1)  No incluye los costes de acciones coordinadas de balance (counter trading) ni otros costes.

 MES DÍA SENTIDO MWh

 Noviembre 4   Portugal�España 1.279  

 Diciembre 11   España�Portugal 1.065   

  Total España → Portugal   1.065 

  Total Portugal → España   1.279  

APLICACIÓN DE ACCIONES COORDINADAS DE BALANCE 
EN LA INTERCONEXIÓN CON PORTUGAL
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SISTEMAS
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CRECIMIENTO ANUAL DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN B.C.

%

 2 

 1

 0

 -1

 -2

 -3

 -4
2009 2010 2011 2012 2013

   2009   2010   2011   2012   2013  
  GWh      % GWh      % GWh      % GWh      % GWh      %

 Enero 1.324 8,5 1.281 8,4 1.258 8,4 1.255 8,3 1.214 8,3

 Febrero 1.176 7,6 1.160 7,7 1.132 7,5 1.251 8,3 1.117 7,6

 Marzo 1.249 8,0 1.258 8,3 1.225 8,2 1.214 8,0 1.171 8,0

 Abril 1.179 7,6 1.156 7,6 1.122 7,5 1.124 7,4 1.125 7,7

 Mayo 1.220 7,9 1.192 7,9 1.205 8,0 1.203 7,9 1.180 8,0

 Junio 1.305 8,4 1.231 8,1 1.266 8,4 1.296 8,6 1.198 8,1

 Julio 1.505 9,7 1.426 9,4 1.399 9,3 1.419 9,4 1.408 9,6

 Agosto 1.504 9,7 1.449 9,6 1.456 9,7 1.511 10,0 1.442 9,8

 Septiembre 1.327 8,6 1.325 8,7 1.352 9,0 1.312 8,7 1.272 8,6

 Octubre 1.292 8,3 1.248 8,2 1.265 8,4 1.250 8,3 1.246 8,5

 Noviembre 1.177 7,6 1.177 7,8 1.141 7,6 1.124 7,4 1.140 7,7

 Diciembre 1.259 8,1 1.262 8,3 1.210 8,1 1.186 7,8 1.198 8,1

  Total 15.518 100,0 15.166 100,0 15.031 100,0 15.145 100,0 14.710 100,0 

DISTRIBUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN B.C.
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SISTEMA 
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2013

SISTEMAS
NO PENINSULARES NP
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EVOLUCIÓN DE LA DEMANDA MENSUAL DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN B.C.

GWh

 E F M A M J J A S O N D

   2009        2010        2011        2012        2013

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA COBERTURA DE LA DEMANDA 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA

GWh

(1)  Incluye la generación con motores diésel, turbina de gas y turbina de vapor.  (2)  Grupos de emergencia que se instalan de forma 
transitoria en determinadas zonas para cubrir un défi cit de generación.  (3)  Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico 

de seguridad hasta el 13/08/2012. Valor positivo: saldo importador; Valor negativo: saldo exportador.

      
   2009 2010 2011 2012 2013 %13/12

  Hidráulica 0 0 0 0 0 -

  Carbón 3.450 3.381 3.031 2.941 2.591 -11,9

  Fuel / gas (1) 7.934 7.721 7.471 7.533 6.995 -7,1

  Ciclo combinado 3.961 3.991 4.406 3.917 3.581 -8,6

  Generación auxiliar (2) 39 7 9 9 7 -21,7

 Régimen ordinario 15.384 15.100 14.916 14.399 13.175 -8,5

  Consumos en generación -882 -899 -882 -850 -784 -7,8

  Hidráulica 0 0 2 2 3 70,2

  Eólica 364 337 360 368 370 0,4

  Solar fotovoltaica 243 283 333 372 409 9,8

  Térmica renovable 273 161 33 9 9 5,9

  Térmica no renovable 135 184 268 274 260 -5,4

 Régimen especial 1.016 965 996 1.025 1.050 2,5

 Generación neta 15.518 15.166 15.031 14.574 13.441 -7,8

  Enlace Península-Baleares (3) - - 0,5 570 1.269 -

  Demanda (b.c.) 15.518 15.166 15.031 15.145 14.710 -2,9
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BALANCE ANUAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA

(1)  Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un défi cit de generación.  
(2)  Enlace Península-Baleares funcionando al mínimo técnico de seguridad hasta el 13/08/2012. Valor positivo: saldo 

importador; Valor negativo: saldo exportador.

      
    GWh %13/12 GWh %13/12 GWh %13/12 GWh %13/12 GWh %13/12

  Hidráulica - - 0 - - - - - 0 -

  Carbón 2.591 -11,9 - - - - - - 2.591 -11,9

   Motores diésel 767 -20,6 2.190 -1,9 220 -5,0 216 -6,1 3.393 -7,3

   Turbina de gas 526 51,2 380 -36,7 0,3 -53,7 0,1 -33,8 906 -4,4

   Turbina de vapor - - 2.696 -7,8 - - - - 2.696 -7,8

  Fuel / gas 1.293 -1,6 5.266 -8,5 221 -5,1 216 -6,1 6.995 -7,1

  Ciclo combinado 447 -52,6 3.134 5,4 - - - - 3.581 -8,6

  Generación auxiliar (1) 7 -21,7 0 - - - - - 7 -21,7

 Régimen ordinario 4.338 -16,7 8.401 -3,8 221 -5,1 216 -6,1 13.175 -8,5

  Consumos generación -313 -10,3 -438 -6,1 -19 -8,3 -14 -3,8 -784 -7,8

  Hidráulica - - 3 70,2 - - - - 3 70,2

  Eólica 6 -5,4 364 0,5 - - - - 370 0,4

  Solar fotovoltaica 122 5,6 287 11,8 - - 0,1 -3,6 409 9,8

  Térmica renovable 1 30,6 8 4,2 - - - - 9 5,9

  Térmica no renovable 252 -7,5 0 - - - 8 248,2 260 -5,4

 Régimen especial 381 -3,6 662 5,4 - - 8 239,3 1.050 2,5

 Generación neta 4.405 -16,1 8.625 -3,0 202 -4,8 210 -3,5 13.441 -7,8

  Enlace 1.269 - - - - - - - 1.269 -
  Península-Baleares (2)

  Demanda (b.c.) 5.674 -2,6 8.625 -3,0 202 -4,8 210 -3,5 14.710 -2,9

 ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS CEUTA MELILLA TOTAL
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POTENCIA INSTALADA A 31.12.2013

(1)  Grupos de emergencia que se instalan de forma transitoria en determinadas zonas para cubrir un défi cit de generación.  
(2)  Datos provisionales. Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).

      
    MW %13/12 MW %13/12 MW %13/12 MW %13/12 MW %13/12

  Hidráulica - - 1 0,0 - - - - 1 0,0

  Carbón 510 0,0 - - - - - - 510 0,0

   Motores diésel 199 0,0 566 3,6 83 0,0 70 0,0 918 2,2

   Turbina de gas 678 8,0 639 0,0 16 0,0 15 0,0 1.348 3,9

   Turbina de vapor - - 713 0,0 - - - - 713 0,0

  Fuel / gas 877 6,0 1.918 1,0 99 0,0 85 0,0 2.979 2,4

  Ciclo combinado 934 0,0 920 0,0 - - - - 1.854 0,0

  Generación auxiliar (1) - - - - - - - - - -

 Total régimen ordinario 2.321 2,2 2.839 0,7 99 0,0 85 0,0 5.343 1,3

  Hidráulica - - 0,5 0,0 - - - - 0,5 0,0

  Eólica 4 0,0 153 5,2 - - - - 157 5,0

  Solar fotovoltaica 78 0,2 165 1,9 - - 0,1 0,0 243 1,3

  Térmica renovable 2 0,0 3 0,0 - - - - 5 0,0

  Térmica no renovable 86 0,0 33 0,0 - - 2 0,0 121 0,0

 Total régimen especial (2) 169 0,1 355 3,1 - - 2 0,0 527 2,1

  Total 2.490 2,1 3.195 1,0 99 0,0 87 0,0 5.870 1,4

 ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS CEUTA MELILLA TOTAL

      
  GWH Δ ANUAL (%) GWH Δ ANUAL (%) GWH Δ ANUAL (%) GWH Δ ANUAL (%)

 2009 5.993 -2,1 9.107 -2,4 212 0,9 206 2,4

 2010 5.840 -2,5 8.895 -2,3 218 2,8 213 3,6

 2011  5.743 -1,7 8.870 -0,3 203 -6,7 215 0,7

 2012 5.823 1,4 8.893 0,3 212 4,5 217 1,1

 2013 5.674 -2,6 8.625 -3,0 202 -4,8 210 -3,5 

 ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS CEUTA MELILLA

EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

(Δ)  Variación respecto al año anterior.
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DEMANDA MÁXIMA HORARIA Y DIARIA 
DEMANDA DIARIA (MWh)DEMANDA HORARIA (MWh)
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    ALTAS    BAJAS  
  TIPO FECHA MW TIPO FECHA MW

 Islas Baleares       

 Formentera AUX Grupos electrógenos junio-13 10    Grupos electrógenos septiembre-13 10   

 Ibiza TG7 (A y B) Turbina de gas mayo-13 50       
       

 Islas Canarias       

 Llanos Blancos grupo 16 Motores diésel octubre-13 2       

 Punta Grande grupo 11 (1) Motores diésel octubre-13 18  

  Total   80   10  

VARIACIONES EN EL EQUIPO GENERADOR DEL RÉGIMEN ORDINARIO

(*)  Capacidad del conductor indicada en el proyecto de ejecución. Esta capacidad puede variar en función de las 
condiciones de operación y de la estacionalidad (MVA por circuito).

    AUMENTO DE CAPACIDAD  
 LÍNEA TENSIÓN (kV) km  (MVA) (*)

 Islas Baleares   

 L/ Santa Maria-Vinyeta 66   10,2   14  

 L/ Bunyola-Ses Veles 66   7,5   30  
   

 Islas Canarias   

 L/ Jinámar-Barranco Seco 66   2,9   43  

  Total  20,6  

AUMENTO DE LA CAPACIDAD DE LÍNEAS EN EL 2013

   TENSIÓN  TRANSFORMACIÓN  
  EMPRESA kV kV MVA

 Islas Baleares   

 San Martín TR1 Red Eléctrica 220 220/66 125

 San Martín TR2 Red Eléctrica 220 220/66 125  

  Total    250  

TRANSFORMADORES INVENTARIADOS EN 2013

(1)  Grupo en pruebas.
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   2009 2010 2011 2012 2013

 km de circuito a 220 kV Baleares 185 185 430 430 430

  Canarias 163 163 163 163 163

  TOTAL 348 348 594 594 594

        

 km de circuito ≤ 132 kV Baleares 1.083 1.095 1.110 1.113 1.113

  Canarias  1.126 1.126 1.126 1.126 1.126

  TOTAL 2.209 2.221 2.236 2.239 2.239

        

 Capacidad de Baleares 1.998 1.998 2.248 2.498 2.748
 transformación (MVA) Canarias 1.375 1.625 1.625 1.625 1.625

  TOTAL 3.373 3.623 3.873 4.123 4.373      

EVOLUCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE Y TRANSFORMACIÓN

Incluye enlaces submarinos.

         
   ENS (MWh)  TIM (minutos)   
  ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS ISLAS BALEARES ISLAS CANARIAS

 2009 39,1 1.678,5 3,41 96,89

 2010 8,5 4.089,6 0,77 241,68

 2011 38,7 17,3 3,54 1,02

 2012 7,5 10,3 0,68 0,61

 2013 81,0 2,9 7,50 0,18  

CALIDAD DE LA RED DE TRANSPORTE

ENS:  Energía no suministrada.   TIM:  Tiempo de interrupción medio.
Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema.

ENS: Energía no suministrada TIM: Tiempo de interrupción medio
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EVOLUCIÓN ANUAL DE LA TASA DE INDISPONIBILIDAD 
DE LA RED DE TRANSPORTE

%

 2,5

 2,0

 1,5

 1,0

 0,5

 0

                   Islas Baleares         Islas Canarias

Nota: Clasifi cación según el RD 1955/2000.
El total de la tasa de indisponibilidad de la red de transporte no incluye las indisponibilidades por 

causas de fuerza mayor o acciones a terceros.   (*) Datos provisionales pendientes de auditoría.

2009 2010 2011 2012 2013 (*)

1,16

0,41

0,83

1,79
1,93

2,03

0,50

1,05 1,09

1,68
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BALANCE DE ENERGÍA ELÉCTRICA GWh

(1)  En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares.  (2)  Valor provisional. Incluye saldo de intercambios de 
energía entre comunidades e internacionales. Un valor positivo indica un saldo de intercambios importador y un valor negativo exportador.

      
   

  Hidráulica 1.303 3.594 1.911 - 1.584 0 611 551 7.955 4.607 

  Nuclear - - - - 8.327 - - 8.003 0 24.777 

  Carbón 9.775 3.777 9.224 2.591 - - - 929 6.216 - 

  Fuel / gas (1) - - - 1.300 - 5.266 - - - 0 

  Ciclo combinado 5.991 101 317 447 4.051 3.134 - 1.144 - 5.875

 Régimen ordinario 17.069 7.471 11.452 4.338 13.962 8.401 611 10.627 14.172 35.259

  Consumos en generación -675 -395 -702 -313 -452 -438 -7 -704 -592 -1.302

 Régimen especial  18.296 9.707 2.895 381 5.321 662 1.657 12.907 17.303 11.148 

 Generación neta  34.689 16.784 13.646 4.405 18.832 8.625 2.261 22.830 30.883 45.105 

  Consumos en bombeo  -471 -368 -77 - -1.520 - -759 -207 -1.729 -335 

  Saldo Intercambios (2) 3.062 -6.226 -3.041 1.269 8.303 - 2.960 -10.878 -15.568 2.353 

  Demanda (b.c.) 2013 37.280 10.190 10.527 5.674 25.615 8.625 4.462 11.745 13.586 47.122 

 Demanda (b.c.) 2012 38.268 10.307 10.766 5.823 26.360 8.893 4.549 12.079 13.947 48.170 

 % 13/12 -2,6 -1,1 -2,2 -2,6 -2,8 -3,0 -1,9 -2,8 -2,6 -2,2

ANDALUCÍA

ARAGÓN 

ASTURIAS 

BALEARES 

C. V
ALENCIANA

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA M
ANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

      
   

  Hidráulica - 2.855 8.226 106 69 - 76 146 375 33.970

  Nuclear - 15.721 - - - - - - - 56.827

  Carbón - - 9.885 - - - - - - 42.398

  Fuel / gas (1) 221 - - - - 216 - - - 7.002

  Ciclo combinado - - 1.208 406 - - 2.415 381 3.203 28.672

 Régimen ordinario 221 18.576 19.319 512 69 216 2.491 527 3.578 168.870

  Consumos en generación -19 -656 -636 -11 -1 -14 -73 -21 -45 -7.054

 Régimen especial  - 2.977 14.398 1.438 1.564 8 3.463 4.872 2.900 111.897 

 Generación neta  202 20.897 33.081 1.940 1.632 210 5.881 5.378 6.434 273.713 

  Consumos en bombeo  - -57 -436 0 0 - 0 0 0 -5.958 

  Saldo Intercambios (2) - -16.253 -13.107 -285 28.537 - 1.920 -658 10.882 -6.732 

  Demanda (b.c.) 2013 202 4.586 19.538 1.655 30.169 210 7.801 4.720 17.316 261.023 

 Demanda (b.c.) 2012 212 4.701 19.944 1.692 30.830 217 7.992 4.845 17.633 267.227 

 % 13/12 -4,8 -2,4 -2,0 -2,2 -2,1 -3,5 -2,4 -2,6 -1,8 -2,3

CEUTA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA   

MURCIA 

NAVARRA 

PAÍS VASCO 

TOTAL

(1) En el sistema eléctrico de Baleares se incluye la generación con grupos auxiliares (2) Valor provisional Incluye saldo de intercambios de
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POTENCIA INSTALADA DEL RÉGIMEN ORDINARIO MW
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ORDINARIO POR TIPO DE CENTRAL 
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              Hidráulica         Nuclear         Carbón         Fuel/gas         Ciclo combinado

      
   

  Hidráulica 1.051 1.310 748 - 1.279 1 389 781 4.253 2.104

  Nuclear - - - - 1.092 - - 1.067 466 3.147
  Carbón 2.071 1.261 2.473 510 - - - 541 2.735 -
  Fuel / gas - - - 877 - 1.918 - - - 520
  Ciclo combinado 6.035 1.898 865 934 2.902 920 - 771 - 4.261 

  Total 2013 9.158 4.470 4.087 2.321 5.273 2.839 389 3.160 7.454 10.031 

 Total 2012 9.158 4.470 4.087 2.271 5.273 2.820 389 3.160 7.454 10.031 
 % 13/12 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0

ANDALUCÍA

ARAGÓN 

ASTURIAS 

BALEARES 

C. V
ALENCIANA

CANARIAS

CANTABRIA

CASTILLA-LA M
ANCHA

CASTILLA Y LEÓN

CATALUÑA

      
   

  Hidráulica - 2.292 3.268 30 61 - 24 77 120 17.786

  Nuclear - 2.094 - - - - - - - 7.866
  Carbón - - 2.049 - - - - - - 11.641
  Fuel / gas 99 - - - - 85 - - - 3.498
  Ciclo combinado - - 1.268 799 - - 3.318 1.236 1.998 27.206 

  Total 2013 99 4.386 6.585 829 61 85 3.342 1.313 2.118 67.998 

 Total 2012 99 4.386 6.570 829 58 85 3.342 1.313 2.118 67.911 
 % 13/12 0,0 0,0 0,2 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

CEUTA 

EXTREMADURA 

GALICIA 

LA RIOJA 

MADRID 

MELILLA  

MURCIA

NAVARRA 

PAÍS VASCO 

TOTAL
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Castilla y León
5.652

491
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66
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1.016
161
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86

La Rioja
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561
849

Castilla-La Mancha
3.800

923
349

Andalucía
3.324

869
997

Murcia
263
440

31

C. Valenciana
1.193

349

FUEL Y GAS

CICLO COMBINADO

HIDRÁULICAS 

SOLAR FOTOVOLTAICA
Potencia total por CC.AA. (MW)
SOLAR TERMOELÉCTRICA
Potencia total por CC.AA. (MW)

100MW>

EÓLICA. Potencia total por CC.AA. (MW)

CARBÓN

NUCLEAR

Asturias
476

1

Galicia
3.362

16

1.293
264

Cataluña

23

Total Peninsular
22.854

4.422

2.300

50

Melilla
0,1

Aboño
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Tabescán
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Castrelo
Frieira

Sabón
Meirama

Belesar

S. Esteban
Peares

Santurce

C.N. S.M. Garoña

Bahía Bizkaia

Arrúbal

AmorebietaNarcea

La Robla

Salime

Anllares

CompostillaCornatel
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Tarragona
Tarragona Power
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Aceca
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Cartagena
El Fangal
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153
165

Total Baleares

4
78

Los Guinchos

Isla de
La Palma

Isla de Gran Canaria
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Isla de
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GranadillaArona
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SITUACIÓN DE LAS PRINCIPALES CENTRALES ELÉCTRICAS
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PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES TÉRMICAS PENINSULARES
  TIPO POTENCIA   ENERGÍA (GWh)
 CENTRALES CENTRAL MW 2012 2013 % 13/12

 Puentenuevo 3  Carbón 324 1.127 703 -37,6
 Litoral de Almería Carbón 1.159 6.846 6.148 -10,2
 Los Barrios Carbón 589 3.556 2.924 -17,8
 San Roque 1 Ciclo combinado 397 1.914 1.858 -3,0
 San Roque 2 Ciclo combinado 402 139 223 60,0
 Arcos 1 Ciclo combinado 396 0 0 -
 Arcos 2 Ciclo combinado 379 1 15 -
 Arcos 3 Ciclo combinado 844 175 102 -41,7
 Palos 1 Ciclo combinado 394 575 335 -41,8
 Palos 2 Ciclo combinado 396 686 440 -35,8
 Palos 3 Ciclo combinado 398 844 723 -14,3
 Campo de Gibraltar 1 Ciclo combinado 393 1.164 209 -82,1
 Campo de Gibraltar 2 Ciclo combinado 388 1.510 207 -86,3
 Colón 4 Ciclo combinado 398 386 165 -57,1
 Algeciras 3 CC Ciclo combinado 831 518 0,2 -
 Málaga 1 CC Ciclo combinado 421 2.089 1.713 -18,0
 Andalucía  8.107 21.530 15.766 -26,8
 Escucha Carbón 159 439 0 -
 Teruel Carbón 1.102 4.864 3.777 -22,3
 Castelnou Ciclo combinado 798 51 90 76,2
 Escatrón 3 Ciclo combinado 818 907 3 -99,7
 Escatrón Peaker Ciclo combinado 283 13 8 -42,3
 Aragón  3.160 6.275 3.878 -38,2
 Aboño Carbón 916 5.591 5.748 2,8
 Lada (1) Carbón 358 1.892 1.432 -24,3
 Narcea Carbón 595 1.725 899 -47,9
 Soto de la Ribera Carbón 604 1.628 1.145 -29,6
 Soto de la Ribera 4 Ciclo combinado 432 629 236 -62,5
 Soto de la Ribera 5 Ciclo combinado 434 173 81 -53,4
 Asturias  3.339 11.639 9.541 -18,0
 Trillo I Nuclear 1.067 8.502 8.003 -5,9
 Puertollano Carbón 221 603 30 -95,0
 Aceca (2) Fuel/gas - 0 - -
 Aceca 3 Ciclo combinado 392 457 189 -58,6
 Aceca 4 Ciclo combinado 379 2.168 954 -56,0
 GICC-PL ELCOGAS Carbón 320 1.401 899 -35,8
 Castilla-La Mancha  2.379 13.131 10.076 -23,3
 Garoña (3) Nuclear 466 3.873 0 -
 Anllares Carbón 365 1.689 863 -48,9
 Compostilla Carbón 1.200 5.355 2.560 -52,2
 Guardo Carbón 516 1.792 1.105 -38,3
 La Robla Carbón 655 2.360 1.689 -28,4
 Castilla y León  3.201 15.068 6.216 -58,7
 Ascó I Nuclear 1.033 7.739 9.055 17,0
 Ascó II Nuclear 1.027 8.276 7.638 -7,7
 Vandellós II   Nuclear 1.087 8.053 8.083 0,4
 Cercs (4) Carbón - 0 - -
 Foix Fuel/gas 520 0 0 -
 Besós 3 Ciclo combinado 419 326 162 -50,4

( SIGUE EN LA PÁGINA SIGUIENTE � )
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( � CONTINUACIÓN )

PRODUCCIÓN EN B.A. DE LAS CENTRALES TÉRMICAS PENINSULARES

(1)  Baja Lada 3 en diciembre 2012.  (2)  Baja Aceca 1 en diciembre 2012.  (3)  Inactiva desde diciembre 2012.  
(4)  Baja en junio 2012.  (5)  Baja en diciembre 2012.

  TIPO POTENCIA   ENERGÍA (GWh)
 CENTRALES CENTRAL MW 2012 2013 % 13/12

 Besós 4 Ciclo combinado 407 1.941 2.186 12,6
 Besós 5 Ciclo combinado 873 1.466 702 -52,1
 Tarragona Endesa Ciclo combinado 400 57 0 -
 Tarragona Power Ciclo combinado 424 526 138 -73,8
 Plana del Vent 1 Ciclo combinado 426 1.091 258 -76,4
 Plana del Vent 2 Ciclo combinado 421 1.021 426 -58,3
 Puerto de Barcelona 1 Ciclo combinado 447 732 1.244 70,0
 Puerto de Barcelona 2 Ciclo combinado 445 1.146 760 -33,7
 Cataluña  7.927 32.375 30.652 -5,3
 Cofrentes Nuclear 1.092 9.378 8.327 -11,2
 Castellón 3 Ciclo combinado 793 72 50 -30,1
 Castellón 4 Ciclo combinado 85 746 479 -35,8
 Sagunto 1 Ciclo combinado 417 2.074 1.547 -25,4
 Sagunto 2 Ciclo combinado 420 1.422 946 -33,5
 Sagunto 3 Ciclo combinado 419 589 1.028 74,4
 C. Valenciana  3.994 14.282 12.378 -13,3
 Almaraz I Nuclear 1.049 7.610 8.001 5,1
 Almaraz II Nuclear 1.044 8.039 7.720 -4,0
 Extremadura  2.094 15.649 15.721 0,5
 Meirama Carbón 580 2.900 2.529 -12,8
 Puentes García Rodríguez Carbón 1.468 9.927 7.356 -25,9
 Puentes García Rodríguez 5 Ciclo combinado 870 452 258 -42,8
 Sabón 3 Ciclo combinado 397 891 950 6,6
 Galicia  3.317 14.170 11.093 -21,7
 Arrúbal 1 Ciclo combinado 402 672 228 -66,0
 Arrúbal 2 Ciclo combinado 397 670 177 -73,5
 La Rioja  799 1.342 406 -69,8
 Cartagena 1 Ciclo combinado 425 1.201 794 -33,9
 Cartagena 2 Ciclo combinado 425 904 582 -35,7
 Cartagena 3 Ciclo combinado 419 805 945 17,5
 El Fangal 1 Ciclo combinado 409 36 34 -6,9
 El Fangal 2 Ciclo combinado 408 111 19 -82,5
 El Fangal 3 Ciclo combinado 402 91 40 -55,5
 Escombreras 6 Ciclo combinado 831 36 0 -
 Murcia  3.318 3.185 2.415 -24,2
 Castejón 1 Ciclo combinado 429 335 243 -27,4
 Castejón 2 Ciclo combinado 381 7 0 -
 Castejón 3 Ciclo combinado 426 521 138 -73,5
 Navarra  1.236 863 381 -55,8
 Amorebieta Ciclo combinado 795 849 169 -80,1
 Pasajes (5) Carbón - 1.027 - -
 Bahía de Bizkaia Ciclo combinado 800 3.349 3.032 -9,5
 Santurce 4 Ciclo combinado 403 50 1 -97,9
 País Vasco  1.998 5.275 3.203 -39,3

  Total   44.870 154.784 121.725 -21,4
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POTENCIA INSTALADA DEL RÉGIMEN ESPECIAL MW

      
   

  Hidráulica 143 257 77 - 31 0,5 72 126 256 286

  Eólica 3.324 1.797 476 4 1.193 153 35 3.800 5.652 1.293

  Solar fotovoltaica 869 167 1 78 349 165 2 923 491 264

  Solar termoeléctrica 997 - - - 50 - - 349 - 23

  Térmica renovable 291 87 87 2 26 3 13 58 28 75

  Térmica no renovable 932 602 156 86 654 33 311 472 637 1.342 

  Total 2013 6.557 2.910 797 169 2.303 355 433 5.730 7.064 3.282

 Total 2012 6.448 2.900 754 169 2.254 345 435 5.717 6.998 3.231
 % 13/12 1,7 0,3 5,7 0,1 2,2 3,1 -0,5 0,2 0,9 1,6

      
   

  Hidráulica - 20 522 27 44 - 14 171 55 2.102

  Eólica - - 3.362 448 - - 263 1.016 194 23.010

  Solar fotovoltaica - 561 16 86 66 0,1 440 161 26 4.665

  Solar termoeléctrica - 849 - - - - 31 - - 2.300

  Térmica renovable - 17 95 4 43 - 21 47 83 980

  Térmica no renovable - 19 574 46 326 2 321 175 523 7.210 

  Total 2013 - 1.466 4.568 612 478 2 1.090 1.571 880 40.267

 Total 2012 - 1.196 4.523 611 481 2 1.098 1.525 887 39.574
 % 13/12 - 22,6 1,0 0,1 -0,6 0,0 -0,8 3,0 -0,8 1,8
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PAÍS VASCO 

TOTAL

Datos provisionales. Fuente: Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC).
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ENERGÍA ADQUIRIDA AL RÉGIMEN ESPECIAL (1) GWh

      
   

  Hidráulica 331 1.013 331 - 25 3 279 491 628 1.099

  Eólica 6.987 4.869 1.141 6 2.595 364 75 8.657 12.681 3.195

  Solar fotovoltaica 1.586 309 1 122 564 287 2 1.697 848 431

  Solar termoeléctrica 1.988 - - - 10 - - 678 - 74

  Térmica renovable 1.764 228 666 1 53 8 82 238 181 259

  Térmica no renovable 5.640 3.288 757 252 2.075 0 1.220 1.146 2.965 6.090

  Total 2013 18.296 9.707 2.895 381 5.321 662 1.657 12.907 17.303 11.148

 Total 2012 16.578 8.948 2.501 395 5.262 628 1.994 12.231 16.039 10.289
 % 13/12 10,4 8,5 15,8 -3,6 1,1 5,4 -16,9 5,5 7,9 8,3

      
   

  Hidráulica - 38 1.844 68 100 - 56 627 168 7.102

  Eólica - - 9.496 1.078 - - 544 2.665 356 54.708

  Solar fotovoltaica - 1.110 20 130 92 0,1 802 295 28 8.324

  Solar termoeléctrica - 1.649 - - - - 43 - - 4.442

  Térmica renovable - 150 597 12 286 - 58 304 187 5.073

  Térmica no renovable - 30 2.440 150 1.086 8 1.960 982 2.161 32.248 

  Total 2013 - 2.977 14.398 1.438 1.564 8 3.463 4.872 2.900 111.897

 Total 2012 - 2.369 12.023 1.384 1.647 2 3.249 4.635 3.149 103.323
 % 13/12 - 25,7 19,7 3,9 -5,0 239,3 6,6 5,1 -7,9 8,3
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TOTAL

(1)  Datos provisionales. Energía efectivamente entregada por los productores de este régimen al sistema eléctrico.
No incluye la producción destinada al autoconsumo de los propietarios de las centrales.
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SOLICITUDES DE ACCESO DE NUEVA GENERACIÓN A LA RED 
DE TRANSPORTE 1999-2014

MW
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              Régimen ordinario         Régimen especial

ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE NUEVA GENERACIÓN 
DE RÉGIMEN ORDINARIO 1999-2014 (*)

(*)  Datos a 31 de marzo del 2014. Magnitudes vigentes que refl ejan para cada una de las instalaciones indicadas 
los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta anulaciones y variaciones de potencia.

     SOLICITUDES SOLICITUDES
     PENDIENTES PENDIENTES
  NÚMERO DE SOLICITUDES SOLICITUDES CONTESTACIÓN CONTESTACIÓN   
  SOLICITUDES RECIBIDAS GESTIONADAS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
   RECIBIDAS  (MW) (MW)  COMPLETA (MW)  IMCOMPLETA (MW)

 Andalucía 69 21.336 19.864 0 1.472
 Aragón 25 13.334 13.084 0 250
 Asturias 1 2.114 2.114 0 0
 C. Valenciana 9 4.981 4.981 0 0
 Cantabria 3 1.169 1.169 0 0
 Castilla-La Mancha 44 13.899 9.591 0 4.308
 Castilla y León 8 3.941 3.941 0 0
 Cataluña 9 4.780 4.780 0 0
 Extremadura 52 13.164 12.294 0 870
 Galicia 12 6.013 4.513 0 1.500
 La Rioja 1 785 785 0 0
 Madrid 0 0 0 0 0
 Murcia 24 10.066 8.414 0 1.652
 Navarra 4 1.650 1.650 0 0
 País Vasco 4 3.068 3.068 0 0
 Total peninsular 265 100.299 90.248 0 10.051
 Baleares 21 1.134 1.134 0 0
 Canarias 22 2.273 1.888 0 385
 Total extrapeninsular 43 3.407 3.022 0 385

  Total nacional 308 103.706 93.270 0 10.436
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ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE NUEVA GENERACIÓN 
DE RÉGIMEN ESPECIAL 1999-2014 (*)

(*)  Datos a 31 de marzo del 2014. Magnitudes vigentes que refl ejan para cada una de las instalaciones indicadas 
los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta anulaciones y variaciones de potencia.

     SOLICITUDES SOLICITUDES
     PENDIENTES PENDIENTES
  NÚMERO DE SOLICITUDES SOLICITUDES CONTESTACIÓN CONTESTACIÓN   
  SOLICITUDES RECIBIDAS GESTIONADAS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
   RECIBIDAS  (MW) (MW)  COMPLETA (MW)  IMCOMPLETA (MW)

 Andalucía 52 5.548 5.548 0 0
 Aragón 35 3.402 3.402 0 0
 Asturias 1 7 7 0 0
 C. Valenciana 6 1.498 1.498 0 0
 Cantabria 4 713 713 0 0
 Castilla-La Mancha 25 6.126 6.121 0 5
 Castilla y León 58 6.803 6.664 0 139
 Cataluña 21 2.571 2.202 0 369
 Extremadura 35 2.805 2.805 0 0
 Galicia 46 3.203 3.203 0 0
 La Rioja 6 374 374 0 0
 Madrid 2 77 77 0 0
 Murcia 1 265 265 0 0
 Navarra 15 1.192 915 0 276
 País Vasco 0 0 0 0 0
 Total peninsular 307 34.583 33.794 0 789
 Baleares 5 86 86 0 0
 Canarias 27 613 591 0 22
 Total extrapeninsular 32 699 677 0 22

  Total nacional 339 35.283 34.471 0 812
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ACCESO A LA RED DE TRANSPORTE DE DEMANDA 
Y DISTRIBUCIÓN 1999-2014 (*)

(*)  Datos a 31 de marzo del 2014. Magnitudes vigentes que refl ejan para cada una de las instalaciones indicadas 
los valores actualizados disponibles que tienen en cuenta anulaciones y variaciones de potencia.

     SOLICITUDES SOLICITUDES
     PENDIENTES PENDIENTES
  NÚMERO DE SOLICITUDES SOLICITUDES CONTESTACIÓN CONTESTACIÓN   
  SOLICITUDES RECIBIDAS GESTIONADAS DOCUMENTACIÓN DOCUMENTACIÓN
   RECIBIDAS  (MW) (MW)  COMPLETA (MW)  IMCOMPLETA (MW)

 Andalucía 87 12.216 12.216 0 0

 Aragón 28 4.890 4.890 0 0

 Asturias 12 2.455 2.455 0 0

 C. Valenciana 75 10.335 10.335 0 0

 Cantabria 11 976 976 0 0

 Castilla-La Mancha 27 3.540 3.540 0 0

 Castilla y León 29 2.758 2.758 0 0

 Cataluña 107 13.843 13.420 0 423

 Extremadura 22 2.993 2.993 0 0

 Galicia 37 3.983 3.903 0 80

 La Rioja 6 505 505 0 0

 Madrid 87 11.460 11.360 0 100

 Murcia 12 2.595 2.535 60 0

 Navarra 11 1.055 1.055 0 0

 País Vasco 25 2.245 2.245 0 0

 Total peninsular 576 75.849 75.186 60 603

 Baleares 37 1.767 1.617 0 151

 Canarias 34 1.666 1.666 0 0

 Total extrapeninsular 71 3.433 3.282 0 151

  Total nacional 647 79.281 78.468 60 754
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   ENS (MWh)  TIM (minutos)   
  RED ELÉCTRICA RED DE TRANSPORTE RED ELÉCTRICA RED DE TRANSPORTE

 Andalucía 96,5  96,5  1,36  1,36 

 Aragón 0,1  0,1  0,00  0,00 

 Asturias 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Baleares 79,5  81,0  7,37  7,50 

 C. Valenciana 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Canarias 2,9  2,9  0,18  0,18 

 Cantabria 581,2  581,2  68,47  68,47 

 Castilla-La Mancha 2,9  2,9  0,13  0,13 

 Castilla y León 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Cataluña 26,1  26,1  0,29  0,29 

 Extremadura 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Galicia 411,3  411,3  11,07  11,07 

 La Rioja 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Madrid 7,9  38,1  0,14  0,66 

 Murcia 0,0  0,0  0,00  0,00 

 Navarra 0,0  0,0  0,00  0,00 

 País Vasco 0,0  0,0  0,00  0,00  

ENERGÍA NO SUMINISTRADA Y TIEMPO DE 
INTERRUPCIÓN MEDIO 2013

Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema.Tiempo de interrupción medio (TIM) = Energía no suministrada (ENS) / Potencia media del sistema
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Fuente: ENTSO-E, España REE.

   2012 2013 % 13/12

 Alemania 570,8 571,8 0,2
 Austria 72,0 67,7 -6,0
 Bélgica 76,6 78,3 2,2
 Bulgaria 41,9 39,5 -5,8
 Croacia 9,9 12,8 28,8
 Eslovaquia 26,8 27,0 0,7
 Eslovenia 13,6 13,9 2,1
 España 283,4 273,7 -3,4
 Francia 541,5 550,8 1,7
 Grecia 50,5 47,5 -6,0
 Holanda 96,7 92,3 -4,5
 Hungría 30,9 27,2 -12,2
 Italia 287,7 276,0 -4,1
 Luxemburgo 3,7 2,8 -24,7
 Polonia 148,4 150,9 1,7
 Portugal 42,6 47,8 12,4
 República Checa 81,1 80,8 -0,4
 Rumania 54,3 54,5 0,3

  Total 2.432,5 2.415,3 -0,7  

PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PAÍSES DE 
LA UNIÓN EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

TWh

 Luxemburgo
 Hungría
 Grecia
 Austria
 Bulgaria
 Holanda
 Italia
 España
 República Checa
 Alemania
 Rumania
 Eslovaquia
 Polonia
 Francia
 Eslovenia
 Bélgica
 Portugal
 Croacia

INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2013/2012

%

-25 -20 -15 -10 -5 0 5 10 15 20 25 30
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Fuente: ENTSO-E, España REE.

   2012 2013 % 13/12

 Alemania 539,9 530,6 -1,7
 Austria 69,3 69,6 0,5
 Bélgica 84,9 86,2 1,6
 Bulgaria 32,5 32,2 -0,8
 Croacia 17,3 17,1 -1,3
 Eslovaquia 26,8 26,6 -0,7
 Eslovenia 12,6 12,7 0,2
 España 267,2 261,0 -2,3
 Francia 489,4 495,1 1,2
 Grecia 52,1 49,6 -4,8
 Holanda 113,8 110,6 -2,9
 Hungría 38,9 39,0 0,3
 Italia 328,2 315,9 -3,7
 Luxemburgo 6,3 6,2 -1,6
 Polonia 144,9 145,5 0,4
 Portugal 49,1 49,2 0,2
 República Checa 63,0 62,7 -0,5
 Rumania 54,4 52,3 -3,9

  Total 2.390,6 2.362,1 -1,2  

DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN 
EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

TWh

 Grecia
 Rumania
 Italia
 Holanda
 España
 Alemania
 Luxemburgo
 Croacia
 Bulgaria
 Eslovaquia
 República Checa
 Portugal
 Eslovenia
 Hungría
 Polonia
 Austria
 Francia
 Bélgica

INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
2013/2012

%

-6 -4 -2 0 2 4



134

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

COMPARACIÓN
INTERNACIONALCI

INCREMENTO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2013/2009 %

 Grecia
 Portugal
 España
 Croacia
 Holanda
 Italia
 Bulgaria
 Luxemburgo
 Alemania
 Francia
 República Checa
 Hungría
 Bélgica
 Rumania
 Eslovaquia
 Austria
 Polonia
 Eslovenia

-8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12
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Consumo per cápita = Consumo total / nº hab.
Datos de población: Eurostat; datos de consumo: ENTSO-E, España REE.

   2012 2013 % 13/12

 Alemania 6.721 6.589 -2,0
 Austria 8.237 8.236 0,0
 Bélgica 7.648 7.726 1,0
 Bulgaria 4.430 4.422 -0,2
 Croacia 4.043 4.004 -1,0
 Eslovaquia 4.967 4.925 -0,8
 Eslovenia 6.149 6.154 0,1
 España 5.708 5.586 -2,1
 Francia 7.497 7.550 0,7
 Grecia 4.681 4.481 -4,3
 Holanda 6.802 6.588 -3,1
 Hungría 3.917 3.939 0,6
 Italia 5.526 5.293 -4,2
 Luxemburgo 11.984 11.530 -3,8
 Polonia 3.760 3.776 0,4
 Portugal 4.654 4.687 0,7
 República Checa 6.000 5.963  -0,6
 Rumania 2.708 2.613 -3,5

  Total 5.854 5.775 -1,3 

CONSUMO PER CÁPITA DE LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

kWh/hab.

Fuente: ENTSO-E, España REE.

    TÉRMICA     OTRAS   
   NUCLEAR  CLÁSICA HIDRÁULICA EÓLICA SOLAR RENOVABLES TOTAL

 Alemania 92,1        336,0        24,4        50,8        31,0        37,4        571,8  
 Austria 0,0        21,8        41,0        0,0        0,0        4,9        67,7  
 Bélgica 40,6        26,9        1,7        3,6        2,4        3,1        78,3  
 Bulgaria 13,2        19,1        4,6        1,3        1,2        0,1        39,5  
 Croacia 0,0        4,1        8,0        0,5        0,0        0,1        12,8  
 Eslovaquia 14,7        6,0        5,0        0,0        0,6        0,7        27,0  
 Eslovenia 5,0        4,4        4,5        0,0        0,0        0,0        13,9  
 España 54,2        106,3        40,6        54,7        12,8        5,1        273,7  
 Francia 403,7        45,0        75,5        15,8        4,6        6,2        550,8  
 Grecia 0,0        35,4        5,2        3,4        3,4        0,2        47,5  
 Holanda 2,5        77,0        0,0        5,6        0,0        7,3        92,3  
 Hungría 14,4        11,1        0,2        0,7        0,0        0,7        27,2  
 Italia 0,0        181,1        52,8        14,8        22,0        5,3        276,0  
 Luxemburgo 0,0        1,3        1,1        0,1        0,1        0,1        2,8  
 Polonia 0,0        135,7        3,0        5,7        0,0        6,5        150,9  
 Portugal 0,0        18,3        14,6        11,8        0,4        2,7        47,8  
 República Checa 29,0        45,6        3,7        0,5        2,0        0,0        80,8  
 Rumania 10,7        23,6        14,9        4,6        0,4        0,3        54,5

  Total 680,1        1.098,8        300,9        173,7        80,9        80,8        2.415,3  

ORIGEN DE LA PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE LOS PAÍSES DE LA 
UNIÓN EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

TWh
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ESTRUCTURA DE LA PRODUCCIÓN TOTAL NETA DE LOS PAÍSES DE LA 
UNION EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)
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   Nuclear       Térmica clásica       Hidráulica        Eólica       Solar       Otras renovables
  Fuente: ENTSO-E, España REE.

Fuente: ENTSO-E, España REE.

   HIDRÁULICA   TÉRMICA PRODUCCIÓN CONSUMOS SALDO   
   Y OTRAS  NUCLEAR CLÁSICA TOTAL NETA EN BOMBEO INTERCAMBIOS DEMANDA

 Alemania 143,6        92,1        336,0        571,8        7,5        -33,8        530,6      
 Austria 45,9        0,0        21,8        67,7        5,4        7,3        69,6      
 Bélgica 10,8        40,6        26,9        78,3        1,8        9,6        86,2      
 Bulgaria 7,2        13,2        19,1        39,5        1,0        -6,2        32,2      
 Croacia 8,7        0,0        4,1        12,8        0,2        4,5        17,1      
 Eslovaquia 6,3        14,7        6,0        27,0        0,4        0,1        26,6      
 Eslovenia 4,5        5,0        4,4        13,9        0,0        -1,2        12,7      
 España 113,2        54,2        106,3        273,7        6,0        -6,7        261,0      
 Francia 102,2        403,7        45,0        550,8        7,1        -48,6        495,1      
 Grecia 12,1        0,0        35,4        47,5        0,1        2,1        49,6      
 Holanda 12,9        2,5        77,0        92,3        0,0        18,2        110,6      
 Hungría 1,6        14,4        11,1        27,2        0,0        11,9        39,0      
 Italia 95,0        0,0        181,1        276,0        2,4        42,3        315,9      
 Luxemburgo 1,4        0,0        1,3        2,8        1,5        4,9        6,2      
 Polonia 15,1        0,0        135,7        150,9        0,8        -4,5        145,5      
 Portugal 29,5        0,0        18,3        47,8        1,5        2,8        49,2      
 República Checa 6,2        29,0        45,6        80,8        1,2        -16,9        62,7      
 Rumania 20,2        10,7        23,6        54,5        0,2        -2,0        52,3    

COBERTURA DE LA DEMANDA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS PAÍSES 
DE LA UNIÓN EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

TWh

Fuente: ENTSO-E España REE



SISTEMA 
ELÉCTRICO 
ESPAÑOL  
2013

137

COMPARACIÓN
INTERNACIONAL CI

   (1)  Datos a 31 de diciembre de 2012.   Fuente: ENTSO-E, España REE.

    TÉRMICA     OTRAS   
   NUCLEAR  CLÁSICA HIDRÁULICA EÓLICA SOLAR RENOVABLES TOTAL

 Alemania 12,1       84,4       10,8       34,0       36,9       6,4       184,6      
 Austria (1) 0,0       7,9       13,4       1,3       0,2       0,4       23,2      
 Bélgica 5,9       7,5       1,4       1,7       2,7       1,3       20,6      
 Bulgaria (1) 2,0       6,7       3,2       0,7       1,0       0,0       13,6      
 Croacia 0,0       1,8       2,1       0,3       0,0       0,0       4,2      
 Eslovaquia 1,9       2,8       2,5       0,0       0,5       0,3       8,1      
 Eslovenia 0,7       1,3       1,1       0,0       0,0       0,0       3,1      
 España 7,6       47,2       19,4       22,8       6,9       0,8       104,7      
 Francia 63,1       25,6       25,4       8,1       4,3       1,5       128,1      
 Grecia 0,0       9,7       3,2       1,5       2,4       0,0       17,0      
 Holanda 0,5       27,4       0,0       2,7       0,8       0,4       31,8      
 Hungría 1,9       6,2       0,1       0,3       0,0       0,1       8,6      
 Italia 0,0       74,8       22,0       8,5       18,3       0,7       124,3      
 Luxemburgo (1) 0,0       0,5       1,1       0,0       0,0       0,1       1,8      
 Polonia 0,0       29,2       2,3       3,4       0,0       0,7       35,6      
 Portugal 0,0       7,3       5,7       4,4       0,3       0,2       17,8      
 República Checa 4,0       11,2       2,2       0,3       2,1       0,0       19,9      
 Rumania 1,3       9,5       6,2       2,5       0,6       0,0       20,1

  Total 101,1       361,1       122,2       92,5       77,0       13,1       767,0  

POTENCIA NETA INSTALADA EN LOS PAÍSES DE LA UNIÓN EUROPEA 
MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)

GW

ESTRUCTURA DE LA POTENCIA NETA INSTALADA EN LOS PAÍSES DE LA 
UNIÓN EUROPEA MIEMBROS DE CONTINENTAL EUROPE (ENTSO-E)
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   Nuclear       Térmica clásica       Hidráulica        Eólica       Solar       Otras renovables

(1)  Datos a 31 de diciembre de 2012.   Fuente: ENTSO-E, España REE.   
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   IMPORTACIONES EXPORTACIONES SALDO

 Albania (AL) 2.320 1.438 882
 Alemania (DE) 38.468 72.256 -33.788
 Austria (AT) 27.046 19.760 7.286
 Bélgica (BE) 17.140 7.607 9.533
 Bielorrusia (BY) 893 2.335 -1.442
 Bosnia-Herzegovina (BA) 3.171 6.865 -3.694
 Bulgaria (BG) 3.353 9.535 -6.182
 Croacia (HR) 11.270 6.764 4.506
 Dinamarca (DK) 11.464 11.172 292
 Eslovaquia (SK) 10.722 10.628 94
 Eslovenia (SI) 7.519 8.698 -1.179
 España (ES) 10.204 16.648 -6.445
 Estonia (EE) 2.436 5.982 -3.546
 Finlandia (FI) 18.093 2.386 15.707
 Francia (FR) 11.592 58.505 -46.913
 FYROM (MK) 3.953 1.535 2.418
 Gran Bretaña (GB) 17.501 4.455 13.046
 Grecia (GR) 4.703 2.597 2.106
 Holanda (NL) 33.252 14.875 18.377
 Hungría (HU) 16.631 4.756 11.875
 Irlanda (IE) 2.626 395 2.231
 Irlanda del Norte (NI) 1.885 411 1.474
 Italia (IT) 44.481 2.203 42.278
 Letonia (LV) 5.006 3.650 1.356
 Lituania (LT) 8.073 1.128 6.945
 Luxemburgo (LU) 6.706 1.744 4.962
 Marruecos (MA) 5.377 1 5.376
 Moldavia (MD) 0 83 -83
 Montenegro (ME) 3.013 3.342 -329
 Noruega (NO) 9.887 14.289 -4.402
 Polonia (PL) 7.796 12.319 -4.523
 Portugal (PT) 8.100 5.323 2.777
 República Checa (CZ) 10.568 27.458 -16.890
 Rumania (RO) 2.706 4.724 -2.018
 Rusia (RU) 2.121 9.154 -7.033
 Serbia (RS) 4.659 7.417 -2.758
 Suecia (SE) 15.154 24.698 -9.544
 Suiza (CH)  29.386 30.710 -1.324
 Turquía (TR) 4.761 805 3.956
 Ucrania (UA) 2.113 7.497 -5.384

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES FÍSICOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
EN LOS PAÍSES DE MIEMBROS DE ENTSO-E Y LIMÍTROFES (1)

GWh

(1)  Intercambios entre bloques en interconexiones no inferiores a 100 kV. 
Fuente: ENTSO-E, España REE.

(1) Intercambios entre bloques en interconexiones no inferiores a 100 kV
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(*)  Intercambios entre bloques en interconexiones no inferiores a 100 kV. 
Fuente: ENTSO-E, España REE.

(*) Intercambios entre bloques en interconexiones no inferiores a 100 kV

MAPA DE INTERCAMBIOS INTERNACIONALES FÍSICOS DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA EN LOS PAÍSES MIEMBROS DE ENTSO-E Y LIMÍTROFES (*)

GWh
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TARIFAS DE TRANSPORTE EN PAÍSES PERTENECIENTES A ENTSO-E (*) €/MWh

   Tarifa de transporte (1)          Otros costes (2)

  (*)  Tarifas aplicadas a consumidor conectado en la red de transporte de 400-380 kV, con demanda máxima de potencia de 40 MW y 5.000 horas de 
utilización.  (1)  Costes relacionados con las actividades propias del TSO: infraestructura (costes de capital y costes operativos), pérdidas y servicios 

del sistema.  (2)  Otros costes no relacionados directamente con los costes del TSO (por ejemplo fomento de renovables).  (3)  Para el caso de España 
el dato se corresponde con una tarifa de transporte fi cticia calculada únicamente a efectos comparativos que incluye la tarifa de acceso 6.4 así 

como el resto de costes contemplados en el estudio (pérdidas y servicios del sistema) que no están incluídos en dicha tarifa de acceso.

Fuente: ENTSO-E. Overview of transmission tariff s in Europe: Synthesis 2013.
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ACCIÓN COORDINADA DE BALANCE 
( TAMBIÉN DENOMINADO COUNTER 
TRADING). Programa de intercambio de 

energía entre dos sistemas eléctricos establecido 

en tiempo real, de forma coordinada entre los 

operadores de ambos sistemas, y que se 

superpone a los programas de intercambio 

fi rmes para, respetando éstos, resolver una 

situación de congestión identifi cada en tiempo 

real en la interconexión.

BANDA DE REGULACIÓN SECUNDARIA 
Y REGULACIÓN SECUNDARIA. 
La regulación secundaria es un servicio 

complementario de carácter potestativo que 

tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio 

generación–demanda, corrigiendo los desvíos 

respecto al programa de intercambio previsto 

del Bloque de Control España y las desviaciones 

de la frecuencia. Su horizonte temporal de 

actuación alcanza desde los 20 segundos hasta 

los 15 minutos. Este servicio es retribuido 

mediante mecanismos de mercado por dos 

conceptos: disponibilidad (banda de regulación) 

y utilización (energía).

CAPACIDAD DE INTERCAMBIO 
COMERCIAL. Es la capacidad técnica máxima 

de importación y de exportación del sistema 

eléctrico español con el correspondiente 

sistema de un país vecino compatible con el 

cumplimiento de los criterios de seguridad 

establecidos para cada sistema. 
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CAPACIDAD TÉRMICA DE LA LÍNEA. 
Máxima potencia que puede transportar una 

línea eléctrica sin incumplir las distancias 

de seguridad. Este valor depende de las 

características de la línea y de las características 

ambientales (temperatura, viento e insolación).

CICLO COMBINADO. Tecnología de generación 

de energía eléctrica en la que coexisten dos ciclos 

termodinámicos en un sistema: uno, cuyo fl uido 

de trabajo es el vapor de agua, y otro, cuyo fl uido 

de trabajo en un gas. En una central eléctrica el 

ciclo de gas genera energía eléctrica mediante 

una turbina de gas y el ciclo de vapor de agua lo 

hace mediante una o varias turbinas de vapor. 

El calor generado en la combustión de la turbina 

de gas se lleva a una caldera convencional o a 

un elemento recuperador del calor y se emplea 

para mover una o varias turbinas de vapor, 

incrementando el rendimiento del proceso. 

A ambas turbinas, de gas y vapor, van acoplados 

generadores eléctricos.

COMERCIALIZADORES. Son aquellas 

sociedades mercantiles que, accediendo a las 

redes de transporte o distribución, adquieren 

energía para su venta a los consumidores, a otros 

sujetos del sistema o para realizar operaciones 

de intercambio internacional en los términos 

establecidos en la Ley 54/1997.

CONGESTIÓN. Situación en la que la 

interconexión que enlaza las dos redes de 

transporte nacionales no puede acoger todos 

los fl ujos físicos resultantes del comercio 

internacional solicitados por los sujetos del 

mercado a través de contratos bilaterales o 

como resultado del proceso de Separación de 

Mercados, debido a una insufi ciente capacidad de 

los elementos de interconexión y/o de las propias 

redes de transporte nacionales en cuestión.

CONSUMIDORES. Personas físicas o jurídicas 

que compran energía para su propio consumo. 

Aquellos consumidores que adquieren energía 

directamente en el mercado de producción 

se denominan Consumidores Directos 

en Mercado.

CONSUMOS EN BOMBEO. Energía empleada 

en las centrales hidráulicas de bombeo para 

elevar el agua desde el vaso inferior hasta el 

superior para su posterior turbinación.

CONSUMOS EN GENERACIÓN. Energía 

utilizada por los elementos auxiliares de las 

centrales, necesaria para el funcionamiento de 

las instalaciones de producción.

 

CONTRATOS BILATERALES. Los productores, 

los autoproductores, los comercializadores, 

los consumidores o los representantes de 

cualesquiera de ellos, como sujetos del mercado 

de producción podrán formalizar contratos 

bilaterales con entrega física de suministro de 

energía eléctrica.

CONTROL DE TENSIÓN. Servicio 

complementario que tiene por objeto garantizar 

el adecuado control de la tensión en los nudos de 

la red de transporte de forma que la operación 

del sistema se ejecute en las condiciones de 

seguridad y fi abilidad requeridas, el suministro de 

energía a los consumidores fi nales se efectúe con 

los niveles de calidad exigibles y las unidades de 

producción puedan funcionar en las condiciones 

establecidas para su operación normal.

DEMANDA B.C. (BARRAS DE CENTRAL). 
Energía inyectada en la red procedente de las 

centrales de régimen ordinario, régimen especial 

y de las importaciones, y deducidos los consumos 

en bombeo y las exportaciones. Para el traslado 

de esta energía hasta los puntos de consumo 
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habría que detraer las pérdidas originadas en la 

red de transporte y distribución.

DEMANDA EN MERCADO LIBRE. Demanda 

de energía eléctrica elevada a barras de central 

según pérdidas estándar de los consumidores 

peninsulares que contratan la energía con un 

comercializador o directamente en el mercado.

DEMANDA EN MERCADO REGULADO 
DE SUMINISTRO DE ÚLTIMO RECURSO. 
Demanda de energía eléctrica elevada a barras 

de central según pérdidas estándar de los 

consumidores peninsulares que contratan su 

energía con un comercializador de 

último recurso.

DESVÍOS MEDIDOS A BAJAR. Los desvíos 

medidos a bajar son aquellos que resultan 

cuando la producción medida en barras 

de central es menor a la programada en el 

mercado o cuando el consumo medido en barras 

de central es mayor que el programado en el 

mercado, y por lo tanto el sistema tiene que 

gestionar esa diferencia aumentando producción 

o reduciendo consumo de bombeo a través de 

los mercados de ajuste en tiempo real.

DESVÍOS MEDIDOS A SUBIR. Los desvíos 

medidos a subir son aquellos que resultan 

cuando la producción medida en barras de 

central es mayor a la programada en el mercado 

o cuando el consumo medido en barras de 

central es menor que el programado en 

el mercado, por lo tanto el sistema tiene que 

gestionar esa diferencia reduciendo producción 

o aumentando consumo de bombeo a través de 

los mercados de ajuste en tiempo real.

DESVÍOS MEDIDOS. Diferencia entre la 

energía medida en barras de central y la energía 

programada en el mercado.

DESVÍOS DE REGULACIÓN. Son los desvíos 

que se producen entre dos sistemas eléctricos 

como diferencia entre los intercambios 

internacionales programados y los intercambios 

internacionales físicos.

DISTRIBUIDORES. Son aquellas sociedades 

mercantiles que tienen la función de distribuir 

energía eléctrica, así como construir, mantener 

y operar las instalaciones de distribución 

destinadas a situar la energía en los puntos 

de consumo.

ENERGÍAS RENOVABLES. Son aquellas 

obtenidas de los recursos naturales y desechos, 

tanto industriales como urbanos. Incluyen biogás, 

biomasa, eólica, hidráulica, hidráulica marina, 

solar, y residuos.

ENERGÍAS NO RENOVABLES. Aquellas 

obtenidas a partir de combustibles fósiles 

(líquidos o sólidos) y sus derivados.

 

EXCEDENTE/DÉFICIT DE DESVÍOS. 
Diferencia entre el importe de la liquidación 

de los desvíos y de las energías empleadas 

para mantener el equilibrio generación –

demanda.

GENERACIÓN CON BOMBEO EN CICLO 
CERRADO. Producción de energía eléctrica 

realizada por las centrales hidroeléctricas cuyo 

embalse asociado no recibe ningún tipo 

de aportaciones naturales de agua, sino 

que ésta proviene de su elevación desde un 

vaso inferior.

GENERACIÓN NETA. Producción de energía 

en b.a. (bornes de alternador), menos la 

consumida por los servicios auxiliares y las 

pérdidas en los transformadores.
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GESTIÓN DE DESVÍOS. El mecanismo de 

gestión de desvíos es un servicio de carácter 

potestativo gestionado y retribuido por 

mecanismos de mercado. Tiene por objeto 

resolver los desvíos entre generación y consumo 

que pudieran aparecer con posterioridad al 

cierre de cada sesión del mercado intradiario y 

hasta el inicio del horizonte de efectividad de la 

siguiente sesión.

ÍNDICE DE PRODUCIBLE HIDRÁULICO. 
Cociente entre la energía producible y la energía 

producible media, referidas ambas a un mismo 

periodo y a un mismo equipo hidroeléctrico.

INDISPONIBILIDAD DE LAS UNIDADES 
DE PRODUCCIÓN. Una unidad de producción 

está completamente disponible si puede 

participar en el despacho de producción sin 

ninguna limitación de capacidad de generación 

ni, en su caso, de consumo de bombeo. En caso 

contrario se considerará la existencia de una 

indisponibilidad, que podrá ser parcial o total. 

La potencia neta indisponible de un grupo vendrá 

determinada por la diferencia entre la potencia 

neta instalada en barras de central y la potencia 

neta realmente disponible.

INTERCAMBIOS DE APOYO. Son programas 

que se establecen entre dos sistemas eléctricos 

para garantizar las condiciones de seguridad 

del suministro de cualquiera de los dos sistemas 

interconectados, en caso de urgencia para 

resolver una situación especial de riesgo en la 

operación de uno de los sistemas, previo acuerdo 

de los operadores respectivos y en ausencia de 

otros medios de resolución disponibles en el 

sistema que precise el apoyo.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
FÍSICOS. Comprende todos los movimientos 

de energía que se han realizado a través de las 

líneas de interconexión internacional durante 

un período determinado de tiempo. Incluye las 

circulaciones en bucle de la energía consecuencia 

del propio diseño de la red.

INTERCAMBIOS INTERNACIONALES 
PROGRAMADOS. Son los programas que se 

establecen entre dos sistemas eléctricos 

como consecuencia del conjunto de transacciones 

individuales programadas por los Sujetos 

del Mercado en el mercado o mediante 

contratos bilaterales.

INTERRUMPIBILIDAD. Es una herramienta 

de gestión de la demanda para dar una 

respuesta rápida y efi ciente a las necesidades 

del sistema eléctrico. Consiste en reducir la 

potencia activa demandada hasta el valor de 

potencia residual requerida, en respuesta a una 

orden de reducción de potencia dada por el 

Operador del Sistema a los consumidores que 

sean proveedores de este servicio. La prestación 

de este servicio y su retribución se realiza 

conforme a los términos establecidos en la 

legislación vigente y en el contrato fi rmado por 

ambas partes. El servicio de interrumpibilidad 

se gestiona por Red Eléctrica como Operador 

del Sistema

 

MARKET SPLITTING O SEPARACIÓN 
DE MERCADOS. Mecanismo de gestión de 

la capacidad de intercambio entre dos o más 

sistemas eléctricos que se desarrolla de forma 

simultánea con el mercado ibérico diario e 

intradiario de producción y que utiliza con 

criterios de efi ciencia económica la capacidad 

vacante entre los sistemas eléctricos. En caso 

de congestión entre los sistemas, el mercado 

separa en zonas de precio diferente. 

En caso contrario existe un precio único para 

el mercado en su totalidad.
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MERCADOS DE BALANCE. Son aquellos 

mercados de servicios de ajuste del sistema 

destinados al equilibrio entre generación y 

demanda (servicios de gestión de desvíos y 

energías de regulación terciaria y secundaria).

MERCADO DE PRODUCCIÓN. Es el integrado 

por el conjunto de transacciones comerciales de 

compra y venta de energía y de otros servicios 

relacionados con el suministro de energía 

eléctrica. Se estructura en mercados a plazo, 

mercado diario, mercado intradiario, mercados 

no organizados y servicios de ajuste del 

sistema, entendiendo por tales la resolución de 

restricciones técnicas del sistema, los servicios 

complementarios y la gestión de desvíos.

MERCADO DIARIO. Es el mercado en el que 

se llevan a cabo las transacciones de compra y 

venta de energía eléctrica para el día siguiente.

MERCADO INTRADIARIO. Tiene por objeto 

atender los ajustes que en la oferta y demanda 

de energía se puedan producir con posterioridad 

a haberse fi jado el mercado diario.

MERCADO SECUNDARIO DE CAPACIDAD. 
Mecanismo que permite la transferencia y 

reventa, por parte de un sujeto, de los derechos 

físicos de capacidad adquiridos en las 

subastas anuales y mensuales o por medio 

de transferencias.

OPERADOR DEL MERCADO. Sociedad 

mercantil que asume la gestión del sistema 

de ofertas de compra y venta de energía 

eléctrica en el mercado diario e intradiario 

de energía eléctrica en los términos que 

reglamentariamente se establezcan.

OPERADOR DEL SISTEMA. Sociedad 

mercantil que tiene como función principal 

garantizar la continuidad y seguridad del 

suministro eléctrico y la correcta coordinación 

del sistema de producción y transporte, 

ejerciendo sus funciones en coordinación con 

los operadores y sujetos del Mercado Ibérico 

de Energía Eléctrica bajo los principios de 

transparencia, objetividad e independencia. 

En el modelo actual español, el Operador del 

Sistema es también el gestor de la red 

de transporte.

PAGOS POR CAPACIDAD. Pago regulado para 

fi nanciar el servicio de capacidad de potencia a 

medio y largo plazo ofrecido por las instalaciones 

de generación al sistema eléctrico.

POTENCIA INSTANTÁNEA. La potencia 

instantánea es la potencia absorbida por la 

demanda en cualquier instante de tiempo.

POTENCIA INSTALADA. Potencia máxima 

que puede alcanzar una unidad de producción, 

durante un período determinado de tiempo, 

medida a la salida de los bornes del alternador.

POTENCIA NETA. Potencia máxima que 

puede alcanzar una unidad de producción 

medida a la salida de la central, es decir, 

deducida la potencia absorbida por los consumos 

en generación.

 

PROCESOS DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. 
Son aquellos servicios de ajuste del sistema que 

resultan necesarios para asegurar el suministro 

de energía eléctrica en las condiciones de calidad, 

fi abilidad y seguridad necesarias. Los servicios 

de ajuste pueden tener carácter obligatorio o 

potestativo. Se entienden como servicios de ajuste 

la resolución de restricciones técnicas del sistema, 

los servicios complementarios y la gestión 

de desvíos.



148

SISTEMA 
ELÉCTRICO 

ESPAÑOL  
2013

GLOSARIO 
DE TÉRMINOSGT

PRODUCCIÓN B.A. (BORNES DE 
ALTERNADOR). Producción realizada por una 

unidad de generación medida a la salida del 

alternador.

PRODUCCIÓN B.C. (BARRAS DE 
CENTRAL). Energías medidas en bornes de

alternador deducidos los consumos en 

generación y bombeo.

PRODUCCIÓN NETA. Producción de energía 

en b.a (bornes de alternador), menos la 

consumida por los servicios auxiliares y las 

pérdidas en los transformadores.

PRODUCIBLE HIDRÁULICO. Cantidad 

máxima de energía eléctrica que teóricamente se 

podría producir considerando las aportaciones 

hidráulicas registradas durante un determinado 

período de tiempo y una vez deducidas las 

detracciones de agua realizadas para riego o 

para otros usos distintos de la producción de 

energía eléctrica.

PROGRAMA DIARIO BASE DE 
FUNCIONAMIENTO (PDBF). Es el programa 

de energía diario, con desglose por periodos 

de programación de las diferentes unidades 

de programación correspondientes a ventas y 

adquisiciones de energía en el sistema eléctrico 

peninsular español. Este programa es establecido 

por el Operador del Sistema a partir del 

programa resultante de la casación del mercado 

diario y la información de ejecución de contratos 

bilaterales con entrega física.

RED DE TRANSPORTE. Conjunto de líneas, 

parques, transformadores y otros elementos 

eléctricos con tensiones superiores o iguales 

a 220 kV y aquellas otras instalaciones, 

cualquiera que sea su tensión, que cumplan

funciones de transporte, de interconexión 

internacional y, en su caso, las interconexiones 

con los sistemas eléctricos españoles insulares 

y extrapeninsulares.

RÉGIMEN ESPECIAL. Producción de energía 

eléctrica realizada en instalaciones cuya 

potencia instalada no supera los 50 MW, a partir 

de cogeneración u otras formas de producción 

de electricidad asociadas a actividades no 

eléctricas, siempre que supongan un alto 

rendimiento energético, o en grupos donde se 

utilicen como fuente de energía primaria alguna 

de las energías renovables no consumibles, 

biomasa o cualquier tipo de biocarburante, 

o residuos no renovables o procedentes de 

los sectores agrícola, ganadero y de servicios, 

con una potencia instalada igual o inferior 

a 25 MW, cuando supongan un alto

 rendimiento energético. La producción en 

régimen especial está acogida a un régimen 

económico singular.

RÉGIMEN ORDINARIO. Producción de 

energía eléctrica procedente de todas aquellas 

instalaciones no acogidas al régimen especial.

REGULACIÓN TERCIARIA. La regulación 

terciaria es un servicio complementario de 

carácter potestativo y oferta obligatoria 

para las unidades habilitadas, gestionado y 

retribuido por mecanismos de mercado. Tiene 

por objeto resolver los desvíos entre generación 

y consumo y la restitución de la reserva de 

regulación secundaria que haya sido utilizada, 

mediante la adaptación de los programas de 

funcionamiento de las unidades de programación 

correspondientes a instalaciones de producción 

y a instalaciones de consumo de bombeo. 

La reserva de regulación terciaria se defi ne como 

la variación máxima de potencia que puede 

efectuar una unidad de producción en 
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un tiempo máximo de 15 minutos, y que puede 

ser mantenida, al menos, durante 2 horas.

RENTA DE CONGESTIÓN. Ingresos derivados 

de la gestión de la capacidad de interconexión 

entre sistemas eléctricos.

RESERVA DE POTENCIA ADICIONAL A 
SUBIR. Es el valor de reserva de potencia a 

subir que pueda ser necesaria con respecto 

a la disponible en el Programa Diario Viable 

Provisional (PDVP) para garantizar la seguridad 

en el sistema eléctrico peninsular español. 

La contratación y gestión de la reserva de 

potencia adicional a subir es realizada por el 

operador del sistema mediante un mecanismo 

de mercado, cuando las condiciones del sistema 

así lo requieren.

RESERVAS HIDROELÉCTRICAS. Las 

reservas de un embalse, en un momento dado, 

es la cantidad de energía eléctrica que se 

produciría en su propia central y en todas las 

centrales situadas aguas abajo, con el vaciado 

completo de su reserva útil de agua en dicho 

momento, en el supuesto de que este vaciado se 

realice sin aportaciones naturales. Los embalses 

de régimen anual son aquellos en los que, 

supuesto el embalse a su capacidad máxima, el 

vaciado del mismo se realizaría en un período 

inferior a un año. Los de régimen hiperanual, 

son aquellos en los que el tiempo de vaciado es 

superior al año.

RESTRICCIONES EN TIEMPO REAL. 
Proceso realizado por el Operador del Sistema 

consistente en la resolución de las restricciones 

técnicas identifi cadas durante la operación en 

tiempo real mediante la limitación, y en su caso, 

la modifi cación de los programas de las unidades 

de programación.

SOLUCIÓN DE RESTRICCIONES POR 
GARANTÍA DE SUMINISTRO. Proceso 

gestionado por el Operador del Sistema 

que tiene por objeto introducir en el 

programa diario base de funcionamiento, las 

modifi caciones de programas que puedan 

ser necesarias por garantía de suministro 

del sistema eléctrico español, procediéndose 

posteriormente a realizar el correspondiente 

reequilibrio generación–demanda.

RESTRICCIONES TÉCNICAS PDBF. 
Mecanismo gestionado por el Operador del 

Sistema para la resolución de las restricciones 

técnicas identifi cadas en el Programa Diario 

Base de Funcionamiento mediante la limitación, 

y en su caso, la modifi cación de los programas 

de las Unidades de Programación y el posterior 

proceso de reequilibrio generación-demanda.

RESTRICCIONES TÉCNICAS DE LA RED 
DE DISTRIBUCIÓN. Son aquellas restricciones 

técnicas correspondientes a solicitudes de los 

gestores de las redes de distribución al Operador 

del Sistema, para garantizar la seguridad en la 

red de distribución objeto de su gestión.

RESTRICCIONES TÉCNICAS DE LA RED 
DE TRANSPORTE. Son aquellas restricciones 

técnicas identifi cadas en el sistema conjunto 

generación–red de transporte, que requieren 

la modifi cación de los programas para el 

cumplimiento de los criterios de funcionamiento 

y seguridad para la operación del sistema.

SERVICIOS DE AJUSTE DEL SISTEMA. 
Son aquellos servicios gestionados por el 

Operador del Sistema que resultan necesarios 

para asegurar el suministro de energía 

eléctrica en las condiciones de calidad, 

fi abilidad y seguridad necesarias. Los servicios 
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de ajuste pueden tener carácter obligatorio 

o potestativo. Se entienden como servicios 

de ajuste la solución de restricciones por 

garantía de suministro y la solución de 

restricciones técnicas del sistema, los servicios 

complementarios y la gestión de desvíos.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS. Servicios 

que resultan necesarios para asegurar el 

suministro de energía en las condiciones 

adecuadas de seguridad, calidad y fi abilidad 

requeridas. Incluyen: reserva de potencia 

adicional a subir, regulación primaria, regulación 

secundaria, regulación terciaria y control de 

tensión de la red de transporte.

SOLAR FOTOVOLTAICA. Luz solar convertida 

en electricidad mediante el uso de células 

solares, generalmente de material semiconductor 

que, expuesto a la luz, genera electricidad.

SOLAR TERMOELÉCTRICA. Calor producido 

por la radiación solar que puede aprovecharse 

para la producción de energía mecánica y, 

a partir de ella, de energía eléctrica.

SUBASTA DE CAPACIDAD. Proceso utilizado 

para asignar capacidad de la interconexión 

con Francia basado en mecanismos de 

mercado, mediante subastas explícitas en 

diferentes horizontes temporales (desde anual 

hasta intradiario). 

SUMINISTRO ÚLTIMO RECURSO. Régimen 

de suministro de energía establecido para los 

consumidores conectados en baja tensión y con 

potencia contratada no superior a 10 kW.

TASA DE DISPONIBILIDAD DE LA RED 
DE TRANSPORTE. Indica el porcentaje de 

tiempo total en que cada elemento de la red de 

transporte (línea, transformador, elemento de 

control de potencia activa y reactiva) ha estado 

disponible para el servicio, ponderado por la 

potencia nominal de cada instalación, una vez 

descontadas las indisponibilidades por motivos 

de mantenimiento preventivo y correctivo, 

indisponibilidad fortuita u otras causas (como 

construcción de nuevas instalaciones, renovación 

y mejora).

TIM (TIEMPO DE INTERRUPCIÓN MEDIO).
Tiempo, en minutos, que resulta de dividir la 

ENS (energía no entregada al sistema debido a 

interrupciones del servicio acaecidas en 

la red de transporte), entre la potencia media 

del sistema. 
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